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Rediseño del sistema eléctrico de la planta de

Agregados del Quebrador Ochomogo basado en

análisis de la red actual instalada.



3P/400A

BC

3X2/0 AWG THHN

1X2/0 AWG THHN

TP 480 3F

3P/20A

TBL 240V 3F

3X3/0 AWG THHN

1X3/0 AWG THHN

3P/175A

3X3/0 AWG THHN

1X8 AWG THHN

TRANSFORMADOR SECO

75KVA

440/120-240V

TPS1 440V 3F

3P/150A

TTP 240V 3F

3X2/0 AWG THHN

1X6 AWG THHN

1P/200A

TOA 120/240V 1F

3X#4/0 AWG THHN

1X#8 AWG THHN

1P/50A

TT2 120/240V 1F

3X#8 AWG THHN

1X#10 AWG THHN

2P/100A

TC 120/240V 1F

3X#2 AWG THHN

1X#6 AWG THHN

1P/15A

TL 120V 1F

3X12 AWG THHN

1X12 AWG THHN

SUBTERRANEO

2P/50A

TCD 120/240V 1F

3X#10 AWG THHN

1X#12 AWG THHN

3P/30A

3X#8 AWG THHN

1X#10 AWG THHN

1P/200A

TT1 120/240V 1F

3X#4/0 AWG THHN

1X#6 AWG THHN

2P/70A

TCV 120/240V 1F

3X#4 AWG THHN

1X#8 AWG THHN

TPS2 120/240V 1F

TPP1 440V 3F

TRANSFORMADOR SECO

75KVA

440/120-240V

TPP5 120V 1F

3P/250A

TPR 480V 3F

3X1 AWG THHN

1X6 AWG THHN

CABLE AEREO

1P/20A

TCR 120V 1F

12X12 AWG THHN

12X12 AWG THHN

2P/20A

TR 120V 1F

3X12 AWG THHN

1X12 AWG THHN

TRANSFORMADOR

1500KVA

DELTA

480V

3P/1600A

12X700kcmil THHN

1X4/0 AWG THHN

SUBTERRANEO

10m

JASEC

34.5KV

3X#2 AWG THHN

1X#4/0 AWG THHN

3P/1200A

12X500kcmil THHN

1X3/0 THHN

SUBTERRANEO

23.21m

3P/1200A

12X500kcmil THHN

1X3/0 THHN

23.21m

3P/175A

3X3/0 AWG THHN

1X8 AWG THHN

TT440 480V 3F
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Alimentador

Quebrador

Banda 1

Tambor Criba

Bomba Hidro Banda 2 Banda 3

Banda 4 Bomba Martillo

TPP1

TRANSFORMADOR

75KVA

440/120-240V

3P/1000A

12X500kcmil THHN

1X3/0 THHN

SUBTERRANEO

23.21m

M M

M

M

TRANSFORMADOR

1250KVA

DELTA

480V

3P/1600A

TP 480 3F

12X500kcmil THHN

1X350 AWG THHN

5m

M

M

M M

M

Banda 1 (Tunel) Impactor

Banda a criba

(2)

Motor criba 1

Banda 3

(retorno)

Banda arena Ind (4) Banda 5

Banda 6

Motor criba 2

3P/60A

TPS1

TTP440 440V 3F

3P/45A

3P/60A 3P/1200A 3P/45A 3P/60A 3P/45A 3P/60A

3P/100A 3P/400A 3P/80A 3P/250A 3P/80A 3P/400A

M M

Escurridor 1

3P/45A

Escurridor 2

3P/45A 3P/45A 3P/80A

3P/800A

TPP1 440V 3F

TB2 440V 3F

3P/400A

M

Bomba 2

3P/250A

TB1 440V 3F

M

Bomba 1

3P/300A

TRANSFORMADOR

75KVA

440/120-240V

3P/100A3P/250A

Banco de

capacitores

3P/400A

3P/100A3P/100A 3P/100A 3P/100A3P/50A

3P/300A

JASEC

34.5KV

1X#2 AWG THHN

1X#8 AWG THHN

3m

8.78KVA 233.04KVA

8.78KVA

9.69KVA 9.69KVA

8.78KVA

8.78KVA

8.48KVA

7.78KVA

105KVA

3P/250A

TPR 440V 3F

M

Bomba río

11.43KVA

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

3X6 AWG THHN

1X10 AWG THHN

3X600 THHN

1X3 AWG THHN

8m

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

3P/20A

TBL 220V 3F

3X8 AWG THHN

1X8 AWG THHN

SUBTERRANEO

72m

CABLE AÉREO

93.3m

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

24,904m

12X500 AWG THHN

1X4/0 AWG THHN

72m

3X12 AWG THHN

1X14 AWG THHN

24.35m

3X12 AWG THHN

1X14 AWG THHN

12.21m

3X700 AWG THHN

1X2 AWG THHN

8.56m

3X12 AWG THHN

1X14 AWG THHN

24.25m

3X12 AWG THHN

1X14 AWG THHN

26.31

3X12 AWG THHN

1X14 AWG THHN

18.88m

3X8 AWG THHN

1X10 AWG THHN

41.64m

3X12 AWG THHN

1X14 AWG THHN

24.5m

M

Alimentador

6.42KVA
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3X8 AWG THHN

1X6 AWG THHN

10.93m

17.55KVA

3X1/0 AWG THHN

1X6 AWG THHN

7.13m

3X8 AWG THHN

1X10 AWG THHN

4m

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

23.66m

3X8 AWG THHN

1X10 AWG THHN

9.86m

3X1/0 AWG THHN

1X6 AWG THHN

5.79m

3X14 AWG THHN

1X12 AWG THHN

7.21m

3X14 AWG THHN

1X12 AWG THHN

6.28m

3X10 AWG THHN

1X10 AWG THHN

24.01m

3X10 AWG THHN

1X10 AWG THHN

29.6m

3X500 AWG THHN

1X2 AWG THHN

2.5m

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

7.78m

3X10 AWG THHN

1X10 AWG THHN

29.6m

3X2 AWG THHN

1X6 AWG THHN

24.52m

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

24.52m

87.73KVA

13.16KVA

42.86KVA 13.16KVA

6.58KVA6.58KVA

87.73KVA 6.82KVA 13.16KVA

13.16KVA

51.53KVA 42.86KVA

13.16KVA

M

Bomba Hidro

3P/400A

M M

Escurridor 1

3P/45A

Escurridor 2

~

~

3X1/0 AWG THHN

1X6 AWG THHN

26.2m

3X14 AWG THHN

1X12 AWG THHN

725.31m

6.58KVA7.45KVA

61.41KVA

M

Tanque

bomb. hidro

3P/300A

52.64KVA

2X2 AWG THHN

6X6 AWG THHN

26.7m

12X500kcmil THHN

1X4/0 THHN

21.28m

M M

Banda PC Banda

Concretera

3P/15A 3P/15A

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

0.5m

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

0.5m

1.75KVA

1.75KVA

3X3/0 AWG THHW

1X4 AWG THHW

0,8m

3P/70A

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

3m

M

Motor Filtro

3P/400

3X6 AWG THHN

1X4 AWG THHN

23.82m

87.73KVA

M

Floculante 1A

3P/20A

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

10.7m

0.88KVA

M M

3P/15A

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

17.3m

M

Motor Tanque

3P/45A

3X12 AWG THHN

1X12 AWG THHN

23.82m

7.88KVA

M

Compresor

3P/60A

3X8 AWG THHN

1X10 AWG THHN

15.6m

17,55KVA

Floculante 2A

3P/20A

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

10.7m

0.88KVA

M M

Amarilla

3P/90A

3X10 AWG THHN

1X10 AWG THHN

26.11m

10.97KVA

M

Pequeña

3P/60A

3X12 AWG THHN

1X12 AWG THHN

26.22m

8.29KVA

Floculante 1B

1.05KVA

Floculante 2B

0.99KVA

3P/15A

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

17.3m

M M

3P/40A

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

5.61m

Compresor

3P/60A

3X10 AWG THHN

1X10 AWG THHN

1.39m

7.02KVA

M M

Prensa

3P/20A

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

18.42m

0.88KVA

Enroladora

2.63KVA

Tecle Eléctrico

4.39KVA

3P/30A

3X14 AWG THHN

1X14 AWG THHN

9.87m

~

~

3P/100A

3X2 AWG THHN

1X8 AWG THHN

1m

1-SE ACATARAN TODAS LAS NORMAS DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS,  DEL INSTITUTO COSTARRICENSE, 

RESPETANDO EL CODIGO ELECTRICO NACIONAL Y EL REGLAMENTO DE LAS 

INSTALACIONES TELEFONICAS (RITE) VIGENTES.

2-TODOS LOS CONDUCTORES IRAN ENTUBADOS POR CIELOS, PAREDES Y PISOS, LAS TUBERIAS POR CIELOS SE SOPORTARA 

RIGIDAMENTE CON GAZAS METALICAS APROPIADAS A LA ESTRUCTURA DE TECHOS.

3-LAS CURVAS Y LAS UNIONES PARA TUBERIA PVC SERAN DE FABRICA.   NO SE PERMITE EL USO DE FABRICADAS EN SITIO.  LA UNION 

EN ESTAS PARTES DE TUBERIA PVC SE HARAN CON PEGAMENTO ADECUADO.

4-LA UNION DE TUBERIAS O CAJAS DE REGISTRO Y TABLEROS SE REALIZARA CON CONECTORES METALICOS APROPIADOS.

5-LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE LAMINA METALICA GALVANIZADA, LAS CUALES LLEVARAN TAPA DONDE 

CORRESPONDE LOS TIPOS DE CAJA A UTILIZAR SERAN:

  RECTANGULAR 10 x 5cm

  OCTOGONAL      10cm DIAMETRO

  CUADRADA        10 x 10cm

  CUADRADA CON ARO DE REPELLO DE 1 GANC.

  CUADRADA CON ARO DE REPELLO DE 3 GANC.

6-LAS CAJAS METALICAS DE TABLEROS E INTERRUPTORES DEBERAN QUEDAR SOLIDAMENTE ATERRIZADOS.

7-LOS EMPALMES SOLO SE ACEPTAN EN CAJAS DE REGISTRO CON UN MINIMO DE TRES CAPAS DE CINTA AISLANTE.

8-LA PROFUNDIDAD  MAXIMA DEL BORDE EXTERIOR DE LAS CAJAS EN PARED SERA DE 1cm DE LA PARED TERMINADA.

9-TODAS LAS SALIDAS EN PARED DEBERAN LLEVAR CAJA METALICA Y CONECTORES.

10-LA TUBERIA DE PISOS DEBERA SER SECADA Y  LIMPIADA ANTES DE LA INSTALACION DE LOS CONDUCTORES.

11-LAS CAJAS DE REGISTRO DEBEN ESTAR LIMPIAS Y LLEVAR DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ANTES DE PROCEDER 

A UTILIZARLAS.

12-LAS CAJAS DE REGISTRO EN CIELO SE FIJARAN RIGIDAMENTE Y LLEVARAN TAPA.

13-TODOS LOS CONDUCTORES SE UTILIZARAN Y CODIFICARAN POR COLOR DE ACUERDO A LA SIGUIENTETABLA:

           COLOR                             UTILIZACION

            ROJO                                       FASE

            AZUL                                       FASE

            NEGRO                                    FASE

            BLANCO                                  NEUTRO

            VERDE                                    TIERRA

14-TODOS LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES Y SALIDAS ESPECIALES LLEVARAN HILO A TIERRA A MENOS QUE SE INDIQUE 

LO CONTRARIO.

15-LOS TABLEROS ELECTRICOS DEBEN LLEVAR BARRA A TIERRA  INDEPENDIENTE DE LA BARRA DE NEUTROS.

16- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBERAN LLEVAR MARCAS VISIBLES DE FABRICA INDICADO EL NUMERO DE CALIBRE Y 

EL TIPO DE FORRO USADO.

17-LOS BAJANTES A LAS LAMPARAS DEBERAN IR EN UN CONDUCTOR TSJ 2 x 14.

18-SE DEBERA DEJAR COMO MINIMO DOS TUBOS DE 19mm PREVISTOS EN EL TABLERO.

19-LOS TOMACORRIENTES EN COCINA Y BAÑOS DEBERAN UBICARSE A 1.10m SOBRE EL NIVEL DE PISO EXCEPTO INDICACIÓN

20-SE DEBERA DEJAR COMO MINIMO UN ACCESO AL CIELO RASO.

21-TODOS LOS MATERIALES A USAR EN LA OBRA SERAN NUEVOS Y DE PRIMERA CALIDAD.

22-LAS INSTALACIONES PROVICIONALES UTILIZADAS DURANTE LA CONSTRUCCION LLEVARAN CONDICIONES MINIMAS DE 

SEGURIDAD.

23-TODA TUBERIA ENTERRADA NO ESTARA A MENOS DE 30cm DE PROFUNDIDAD Y RECUBIERTA DE CONCRETO PIGMENTADO 

CON OCRE ROJO.

26-LAS LINEAS TELEFONICAS Y DE SEÑAL ESTARAN SEPARADAS 20cm  MINIMO DE CIRCUITOS A.C. DE POTENCIA.

26-LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA NO SERA MAYOR DE 5 OHMIOS DE LO CONTRARIO SE REFORZARA CONECTANDO 

MAS VARILLAS.  EL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEBE TENER UN REGISTRO 10 CM DE DIÁMETRO MÍNIMO.

27-PARA DAR POR CONCLUIDO LA OBRA TODAS LAS SALIDAS , TAPAS Y ELEMENTOS ELECTRICOS DEBERAN ESTAR 

COLOCADOS LOS  TABLEROS DE DISTRIBUCION DEBERAN TENER TODOS SUS CIRCUITOS IDENTIFICADOS SEGUN PLANOS.

24-LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES DEBEN SER CONTINUOS HASTA EL ULTIMO DEL CIRCUITO.  

NO CORTAR LOS CABLES, PELARLOS EN CADA TOMACORRIENTE Y SACAR COLAS.

28-EL CLIENTE DEBE CONSULTAR A LA COMPAÑÍA QUE SUPLE EL SERVICIO ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO LOS REQUISITOS  

ADICIONALES PARTICULARES QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TALES COMO  

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, PÚBLICAS, TALES COMO EXTENSIÓN DE LÍNEAS, INSTALACIÓN DE  

TRANSFORMADORES, CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS O CAJAS DE REGISTRO,  ETC.

NOTAS ELÉCTRICAS

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL

SIN ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR 440V

SIN ESCALA

CENTRO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICA A 1.75 m SNP, AL CENTRO

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 POLOS, TIPO BTICINO, 20 A.  A 1.30m SNPT

INTERRUPTOR SENCILLO, 2 POLOS, TIPO BTICINO, 20 A. A 1.30m SNPT

INDICA NUMERO DE HILOS POR CIELOS

SALIDA PARA LAMPARA USO A LA INTEMPERIE TIPO REFLECTOR 150W, 120V  A 2.00 M SNPT

SALIDA PARA LUMINARIA FLUORECENTE COMPACTA

SIMBOLOGIA  ELECTRICA

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, POLARIZADO, 20 A., 100W 0.60 m SNPT

SALIDA TRIFILAR, 440V CAPACIDAD INDICADA EN TABLERO

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, POLARIZADO, 20 A., 100W 1m SNPT GFCI

SALIDA PARA TERMODUCHA 40A 120V 1.8m SNPT

INDICA DOS HILOS POR CIELOS

SALIDA PARA LUMINARIA FLUORECENTE PARA TALLER

LUMINARIA DE PARED

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, POLARIZADO, 20 A., 100W SNPT

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, POLARIZADO, 20 A., 100W 1.30m SNPT

EXTRACTOR DE OLORES

INTERRUPTOR CON TOMACORRIENTES, 2 POLOS, TIPO BTICINO, 20 A. A 1.30m SNPT

SALIDA PARA LAMPARA FLUORECENTE EN PARED DE 18 WATTS 120 V

SALIDA PARA LAMPARA FLUORECENTE DE CIELO DE 18 WATTS 120 V
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-

-
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ESCUELA DE INGENIERIA
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NOMBRE:

FIRMA:

PROPIETARIO:

# DE CATASTRO:

SITAS:

NOTAS GENERALES:

UNIDADES DE MEDICIÓN EN METROS A MENOS DE QUE SE

INDIQUE LO CONTRARIO.
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Rediseño del sistema eléctrico de la planta de

Agregados del Quebrador Ochomogo basado en

análisis de la red actual instalada.

TOMACORRIENTE POLARIZADO
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DIAGRAMAS ELÉCTRICOS, DETALLES DE

CONEXIONES ELÉCTRICAS, TABLA DE

SIMBOLOS Y NOTAS GENERALES



COMEDOR
OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 5

OFICINA 4

BAÑO

CUARTO DE

SERVIDORES

BODEGA

OFICINA DE

VENTAS

VENTAS

SALAS DE

REUNIONES
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PLANOS DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA,

CONTENIDO:

# DE CATASTRO:

PROPIETARIO:

INFORMACION EN EL REGISTRO PUBLICO:

SITAS:

INDIQUE LO CONTRARIO.

UNIDADES DE MEDICIÓN EN METROS A MENOS DE QUE SE

NOTAS GENERALES:

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

ELECTROMECANICA

ESCUELA DE INGENIERIA

# PERMISO:

-

-

SELLOS:

CARMENCARTAGOCARTAGO

3/721/04/23INDICADA

PROFESIONAL RESPONSABLE DIR. TECNICA:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

PROYECTO:

PROPIETARIO:

PROFESIONAL:

DIBUJO: FERNANDA REYES

DISTRITO:CANTON:PROVINCIA:

LAMINA:FECHA:ESCALA:

121110987654321

H

E

A

B

C

D

F

G

J

II

J

G

F

D

C

B

A

E

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rediseño del sistema eléctrico de la planta de

Agregados del Quebrador Ochomogo basado en

análisis de la red actual instalada.

DE LUMINARIAS Y DE TOMACORRIENTES DE

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASETA DE 

VIGILANCIA
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CONTENIDO:

# DE CATASTRO:

PROPIETARIO:

INFORMACION EN EL REGISTRO PUBLICO:

SITAS:

INDIQUE LO CONTRARIO.

UNIDADES DE MEDICIÓN EN METROS A MENOS DE QUE SE

NOTAS GENERALES:

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

ELECTROMECANICA

ESCUELA DE INGENIERIA

# PERMISO:

-

-

SELLOS:

CARMENCARTAGOCARTAGO

4/721/04/23INDICADA

PROFESIONAL RESPONSABLE DIR. TECNICA:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

PROYECTO:

PROPIETARIO:

PROFESIONAL:

DIBUJO: FERNANDA REYES

DISTRITO:CANTON:PROVINCIA:

LAMINA:FECHA:ESCALA:

121110987654321

H

E

A

B

C

D

F

G

J

II
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G

F

D

C

B

A

E

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rediseño del sistema eléctrico de la planta de

Agregados del Quebrador Ochomogo basado en

análisis de la red actual instalada.

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA,

DE LUMINARIAS Y DE TOMACORRIENTES DE

PLANTA BAJA Y ALTA DEL TALLER
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CONTENIDO:

# DE CATASTRO:

PROPIETARIO:

INFORMACION EN EL REGISTRO PUBLICO:

SITAS:

INDIQUE LO CONTRARIO.

UNIDADES DE MEDICIÓN EN METROS A MENOS DE QUE SE

NOTAS GENERALES:

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

ELECTROMECANICA

ESCUELA DE INGENIERIA

# PERMISO:

-

-

SELLOS:

CARMENCARTAGOCARTAGO

5/721/04/23INDICADA

PROFESIONAL RESPONSABLE DIR. TECNICA:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

PROYECTO:

PROPIETARIO:

PROFESIONAL:

DIBUJO: FERNANDA REYES

DISTRITO:CANTON:PROVINCIA:

LAMINA:FECHA:ESCALA:

121110987654321

H

E

A

B

C

D

F

G

J

II

J

G

F

D

C

B

A

E

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rediseño del sistema eléctrico de la planta de

Agregados del Quebrador Ochomogo basado en

análisis de la red actual instalada.

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA,

DE LUMINARIAS Y DE TOMACORRIENTES DE

COMEDOR-VESTIDORES, CASETA DE

DESPACHOY CASETA DE RÍO



TABLAS RESUMEN DE TABLEROS

CONTENIDO:

# DE CATASTRO:

PROPIETARIO:

INFORMACION EN EL REGISTRO PUBLICO:

SITAS:

INDIQUE LO CONTRARIO.

UNIDADES DE MEDICIÓN EN METROS A MENOS DE QUE SE

NOTAS GENERALES:

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

ELECTROMECANICA

ESCUELA DE INGENIERIA

# PERMISO:

-

-

SELLOS:

CARMENCARTAGOCARTAGO

6/721/04/23SIN ESCALA

PROFESIONAL RESPONSABLE DIR. TECNICA:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

PROYECTO:

PROPIETARIO:

PROFESIONAL:

DIBUJO: FERNANDA REYES

DISTRITO:CANTON:PROVINCIA:

LAMINA:FECHA:ESCALA:

121110987654321

H

E

A

B

C

D

F

G

J

II

J

G

F

D

C

B

A

E

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rediseño del sistema eléctrico de la planta de

Agregados del Quebrador Ochomogo basado en

análisis de la red actual instalada.



TABLAS RESUMEN DE TABLEROS

CONTENIDO:

# DE CATASTRO:

PROPIETARIO:

INFORMACION EN EL REGISTRO PUBLICO:

SITAS:

INDIQUE LO CONTRARIO.

UNIDADES DE MEDICIÓN EN METROS A MENOS DE QUE SE

NOTAS GENERALES:

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

ELECTROMECANICA

ESCUELA DE INGENIERIA

# PERMISO:

-

-

SELLOS:

CARMENCARTAGOCARTAGO

7/721/04/23
SIN ESCALA

PROFESIONAL RESPONSABLE DIR. TECNICA:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

PROYECTO:

PROPIETARIO:

PROFESIONAL:

DIBUJO: FERNANDA REYES

DISTRITO:CANTON:PROVINCIA:

LAMINA:FECHA:ESCALA:

121110987654321

H

E

A

B

C

D

F

G

J

II

J

G

F

D

C

B

A

E

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rediseño del sistema eléctrico de la planta de

Agregados del Quebrador Ochomogo basado en

análisis de la red actual instalada.


