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Resumen

El presente Trabajo Final de Graduación desarrolla el modelado y la simulación de un circuito de
distribución de media tensión perteneciente a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago
(JASEC), con el objetivo de evaluar su capacidad de penetración de generación distribuida (GD) bajo el
marco normativo de la Ley 10086.

Para ello, se construyó un modelo digital del circuito TECNO PARK, el cual integra información
técnica proveniente del sistema GIS institucional y procesada mediante herramientas en Python, lo que
permitió automatizar la conversión de datos geoespaciales hacia archivos compatibles con el software CY-
ME Power Engineering. A partir de este modelo se realizaron simulaciones de flujo de carga en condiciones
normales, de contingencia y con distintos niveles de penetración de generación distribuida, tanto a gran
como a pequeña escala, siguiendo los lineamientos técnicos del Procedimiento de Capacidad de Penetración
de DER por Circuito de Distribución (ARESEP RE-0095-JD-2023).

Los resultados evidencian que el circuito cumple con los criterios técnicos de operación y mantie-
ne márgenes adecuados de tensión y capacidad de los equipos ante diferentes escenarios de generación.
Asimismo, se identificaron zonas con mayores limitaciones de integración debido a caídas de tensión y so-
brecargas localizadas, las cuales fueron representadas cartográficamente mediante un mapa de capacidad
de alojamiento.

El estudio permitió fortalecer la base técnica y metodológica de JASEC para futuros análisis de
integración de recursos energéticos distribuidos, lo que contribuye a la digitalización de sus redes, a la
planificación energética sostenible y al cumplimiento de la Ley 10086.

Palabras clave: generación distribuida, CYME, JASEC, capacidad de penetración, Ley 10086, simu-
lación eléctrica, red de distribución.
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Abstract

This Final Graduation Project presents the modeling and simulation of a medium-voltage distribution
circuit operated by the Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), aimed at asses-
sing its hosting capacity for distributed generation (DG) under the regulatory framework of Law10086.

A digital model of the TECNO PARK circuit was developed by integrating technical and geospatial da-
ta from JASEC’s GIS system, processed through Python based tools to automatically convert geographic
information into files compatible with CYME Power Engineering Software. Load flow simulations were
carried out under normal, contingency, and distributed generation scenarios, both large- and small-scale,
following the technical guidelines established in ARESEP Resolution RE-0095-JD-2023 for DER hosting
capacity assessment.

Results indicate that the circuit operates within acceptable voltage and equipment capacity limits,
complying with regulatory requirements. However, certain sections exhibit localized constraints due to
voltage drops and conductor overloading. These findings were represented through a hosting capacity
map, allowing a visual and quantitative interpretation of integration potential across the network.

This study reinforces JASEC’s technical capabilities for future DER integration analyses, promoting
network digitalization, efficient planning, and compliance with Costa Rica’s distributed energy legislation.

Keywords: distributed generation, CYME, JASEC, hosting capacity, Law 10086, power flow simula-
tion, distribution network.
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Tabla 1: Siglas y acrónimos

Sigla Descripción

AT Alta tensión
MT Media tensión
BT Baja tensión
GD Generación distribuida
DER Recursos energéticos distribuidos
SEN Sistema Eléctrico Nacional
ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
MINAE Ministerio de Ambiente y Energía
AR-NT-POASEN Reglamento de Planeación, Operación y Acceso al SEN (ARESEP)
AR-NT-SUCAL Reglamento de Suministro y Calidad (ARESEP)
CENCE Centro Nacional de Control de Energía (operador del sistema)
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz
JASEC Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago
TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
TFG Trabajo Final de Graduación
CYME Software de modelado y análisis de redes de distribución (Eaton)
CYMDIST Módulo de análisis de redes de distribución de CYME
ETAP Electrical Transient Analyzer Program (software de sistemas eléctricos)
GIS Sistemas de Información Geográ�ca
QGIS Software GIS de código abierto
SSFV Generación distribuida solar fotovoltaica (Sistemas Solares FV)
SAIDI System Average Interruption Duration Index (índice de duración media de interrup-

ción)
SAIFI System Average Interruption Frequency Index (índice de frecuencia media de inte-

rrupción)
THD Total Harmonic Distortion (distorsión armónica total)
N�p Criterio de contingencias N�p
p.u. Por unidad
FP Factor de potencia
P Potencia activa del sistema (kW o MW).
Q Potencia reactiva del sistema (kvar o MVAr).
S Factor global de carga aplicado a P y Q durante las simulaciones.
UG Underground (tramo/cable subterráneo)
ANSI American National Standards Institute
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
NEMA National Electrical Manufacturers Association
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Capítulo 1

Información general

1.1. Introducción

La generación distribuida (GD) ha emergido como una solución clave para la modernización de las
redes eléctricas, la cual permite la integración de fuentes renovables a pequeña escala en diversas ubica-
ciones geográ�cas. En Costa Rica, este proceso se ha visto impulsado por la promulgación de la Ley N.º
10086 sobre la Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables,
que busca facilitar la adopción de tecnologías como la solar fotovoltaica, la eólica y otras fuentes renova-
bles [4]. La legislación establece las bases para una transición hacia una matriz energética más limpia y
descentralizada, y brinda oportunidades tanto a consumidores como a productores para participar en el
sistema eléctrico nacional.

Una de las mayores inquietudes de la integración de la generación distribuida es la capacidad de las
redes de distribución de soportar la inyección de energía generada de forma descentralizada sin comprome-
ter su estabilidad y con�abilidad. Para evaluar la viabilidad de estas integraciones, se requiere un análisis
detallado de la capacidad de penetración de recursos energéticos distribuidos (DER) en los circuitos de
distribución existentes. En este contexto, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JA-
SEC) desempeña un papel crucial, ya que es responsable de gestionar el sistema eléctrico de la región de
Cartago, uno de los más importantes en el país [5].

Este trabajo �nal de graduación (TFG) se enfoca en el modelado y simulación de un circuito de
distribución de media tensión de JASEC con el �n de evaluar la capacidad de penetración de generación
distribuida bajo el marco de la Ley 10086. El objetivo principal de este estudio es analizar cómo la
incorporación de DER puede afectar el desempeño de la red, tanto en términos de estabilidad de voltaje
como en la capacidad de los equipos de protección y control. Para ello, se utilizará el software de simulación
CYME Power Engineering [6], el cual permite realizar simulaciones detalladas de sistemas eléctricos,
incluyendo el análisis de �ujos de carga y estudios de integración de DER.

Además, se considerarán los lineamientos establecidos en el Reglamento a la Ley 10086 y el Pro-
cedimiento de capacidad de penetración de DER por circuito de distribución emitido por la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), los cuales proporcionan las directrices para evaluar la
capacidad de integración de DER en las redes de distribución [7], [8]. Estos marcos normativos y proce-
dimientos técnicos garantizan que el proceso de integración se lleve a cabo de manera segura y e�ciente,
sin afectar la calidad del servicio eléctrico.

Este trabajo tiene como propósito desarrollar el modelado de un circuito de distribución de media
tensión de la empresa JASEC en la provincia de Cartago, mediante el software CYME. Se evaluará el
comportamiento eléctrico de la red y se veri�cará el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos
en la Ley 10086. A través de este estudio, se busca proporcionar información técnica clave para la toma
de decisiones en cuanto a la integración de generación distribuida en la red de distribución de Cartago, y
garantizar así la estabilidad y el cumplimiento normativo.

Este Trabajo Final de Graduación se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, 9 y
13, al fomentar la integración de fuentes renovables, la digitalización del sistema eléctrico y acciones en
favor del clima [9].
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1.2. Reseña de la empresa

1.3. Historia

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) nació como resultado de
una fuerte movilización social iniciada en noviembre de 1961, cuando un aumento abrupto en las tarifas
eléctricas y la aplicación del �factor térmico� generaron descontento en la población cartaginesa. Este
descontento desembocó en la llamada �huelga de pagos eléctricos�, un movimiento cívico que se extendió
por más de dos años y que involucró a diversos sectores sociales, medios de comunicación y comités
cantonales. A pesar de los enfrentamientos con la fuerza pública, incluso con la pérdida de vidas humanas,
el movimiento persistió con fuerza hasta lograr que la Asamblea Legislativa aprobara la creación de una
empresa eléctrica local [5].

Fue así como, en octubre de 1964, se constituyó JASEC con el objetivo de ofrecer un servicio eléctrico
autónomo, e�ciente y ajustado a las necesidades de la provincia de Cartago. A lo largo del tiempo, la
institución ha evolucionado hacia una empresa moderna que, además de distribución eléctrica, brinda
servicios en telecomunicaciones, alumbrado público y generación distribuida, manteniendo siempre como
eje central el compromiso con la comunidad que dio origen a su fundación [5].

1.3.1. Misión

Contribuir al progreso de la zona servida, mediante la prestación e�ciente de servicios públicos de
calidad, con los más altos principios éticos que impulsan el desarrollo sostenible y la responsabilidad
social [10].

1.3.2. Visión

Ser una empresa que garantice a sus clientes calidad y continuidad en los servicios que presta, por
medio de su sostenibilidad �nanciera y operativa, como un agente innovador y competitivo en el mercado
eléctrico y de infocomunicaciones [10].
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1.4. Antecedentes

En Costa Rica, el impulso hacia una matriz energética más limpia y distribuida ha cobrado fuerza
con la promulgación de la Ley N.º 10086: Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a
partir de fuentes renovables, publicada en el año 2022 por la Asamblea Legislativa [4]. Esta normativa
establece las disposiciones legales para facilitar la integración de tecnologías de generación distribuida en
las redes de distribución eléctrica, con un enfoque especial en fuentes renovables como la solar, eólica e
hidroeléctrica a pequeña escala.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo emitió el Reglamento a dicha ley, mediante el Decreto Ejecutivo
N.º 43879-MINAE, el cual desarrolla los lineamientos técnicos, operativos y administrativos necesarios
para su implementación [7]. Este reglamento representa un paso fundamental para establecer una ruta
clara que permita a las distribuidoras, generadores y consumidores participar activamente en la transición
energética del país.

Adicionalmente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) publicó en 2023 el
Procedimiento de capacidad de penetración de DER por circuito de distribución, el cual establece la me-
todología técnica que deben seguir las empresas distribuidoras para evaluar la viabilidad de interconectar
recursos energéticos distribuidos (DER) en sus redes [8].

En este contexto, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), empresa distri-
buidora con una trayectoria desde 1962, ha demostrado un compromiso constante con la sostenibilidad
energética y la mejora del servicio eléctrico en la región de Cartago [5]. Su �losofía institucional se basa
en la e�ciencia operativa, la innovación tecnológica y el servicio a la comunidad [10].

Para el análisis y modelado de redes eléctricas, se destaca el uso del software CYME Power Engineering
Software Solutions, desarrollado por Eaton, el cual permite realizar simulaciones detalladas de circuitos
de distribución, análisis de �ujos de carga y evaluación de integración de DER [6].

Adicionalmente, la creciente penetración de fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, ha
llevado a una disminución signi�cativa de la inercia en los sistemas eléctricos modernos. Esta reducción
de inercia plantea desafíos críticos para la estabilidad de frecuencia, especialmente durante desequilibrios
entre generación y demanda. Ratnam y Palanisamy destacan que la disminución de la inercia resulta en
una mayor tasa de cambio de frecuencia y desviaciones, lo que afecta sustancialmente la estabilidad del
sistema [11]. Para mitigar los efectos, es esencial implementar técnicas de control avanzadas que emulen
la inercia en sistemas basados en inversores, turbinas eólicas y sistemas fotovoltaicos. Dichas estrategias
son fundamentales para garantizar una operación segura y e�ciente de las redes eléctricas en presencia de
una alta penetración de fuentes de energía distribuidas .

Asimismo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) proyecta en su Plan de Expansión de la
Generación Eléctrica 2022�2040 una mayor participación de generación distribuida en el sistema eléctrico
nacional, lo que evidencia la necesidad de modernizar los sistemas de distribución [2].

Finalmente, distribuidoras como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) han adoptado re-
glamentos especí�cos para la atención de recursos energéticos distribuidos, lo que facilita el proceso de
integración de sistemas de autoconsumo y generación renovable a pequeña escala [12].

Este conjunto de normativas, procedimientos y herramientas tecnológicas constituye la base para el
presente estudio, orientado al modelado y análisis de un circuito de distribución en Cartago, con el �n
de evaluar la capacidad de integración de recursos energéticos distribuidos, en concordancia con la Ley
10086 y sus reglamentos asociados.
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1.5. Planteamiento del problema

La Ley 10086 establece que las distribuidoras eléctricas deben garantizar condiciones técnicas para
permitir la integración de generación distribuida (GD). En ausencia de estudios especí�cos, la normativa
limita la capacidad máxima de sistemas DER al 15 % de la demanda máxima anual, según lo indican el
procedimiento de capacidad de penetración de ARESEP [8] y el reglamento de CNFL [12].

Actualmente, JASEC no ha modelado ni simulado el circuito de distribución TECNO PARK en Car-
tago, por lo que se desconoce su capacidad instalada para admitir GD sin afectar parámetros eléctricos
críticos. La falta de información limita la plani�cación energética y el cumplimiento de la Ley 10086, al
no contar con herramientas que permitan evaluar escenarios técnicos reales.

Tabla 1.1: Planteamiento del problema

Dato suministrado Referencias
bibliográ�-
cas

Debiera Según la Ley 10086 las distribui-
doras deben garantizar condicio-
nes técnicas para la integración
de generación distribuida.

Para un circuito sin estudios de
penetración de GD, el criterio de
capacidad máxima de sistemas
DER no debe exceder el 15 % de
la demanda máxima registrada
en un año calendario.

[8][12]

Desviación
(Problema)

Falta de estudios actualizados que veri�quen la capacidad real del sistema de
distribución de JASEC para admitir generación distribuida sin comprometer
los parámetros eléctricos, lo que di�culta la plani�cación energética conforme
a la Ley 10086.

Dato suministrado (lugar) Referencias
bibliográ�-
cas

Realidad En JASEC no se ha modela-
do ni simulado técnicamente el
circuito de distribución TECNO
PARK, objeto de estudio en Car-
tago, para estimar la capacidad
de penetración de GD ni validar
los per�les de tensión en escena-
rios de contingencia.

Se toma un valor de 0 % ya que se
desconoce la capacidad instalada
del sistema.
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1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general

Desarrollar el modelado de un circuito de distribución de media tensión de la empresa JASEC en la
provincia de Cartago, mediante el software CYME, evaluando el comportamiento eléctrico de la red y
veri�cando el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la Ley 10086.

1.6.2. Objetivos especí�cos

Objetivo especí�co 1: Modelar un circuito de la red de distribución, considerando las caracte-
rísticas técnicas de los componentes instalados y estructurando la representación digital para su
posterior análisis.

Indicador de logro: Modelo digital completo del circuito en el software CYME, validado con datos
técnicos reales (longitudes, cargas, protecciones, transformadores, etc.).

Objetivo especí�co 2: Analizar un circuito de la red de distribución en condiciones normales y
de contingencia, generando escenarios y evaluando los per�les de tensión y el �ujo de potencia.

Indicador de logro: Informe técnico con al menos 3 escenarios simulados (operación normal, falla
simple, contingencia de carga), que incluya grá�cos de �ujo de potencia, per�les de tensión y análisis
de resultados con base en los criterios de calidad del servicio eléctrico.

Objetivo especí�co 3: Realizar un estudio de capacidad de penetración de generación distribuida
(GD) en el circuito modelado, analizando los resultados de simulaciones y valorando su impacto
conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 10086.

Indicador de logro: Documento técnico con simulaciones de al menos 3 niveles de penetración de
GD, identi�cando el impacto sobre la red (sobretensiones, �ujo de potencia), con análisis normativo
según la Ley 10086.
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1.7. Justi�cación

El crecimiento sostenido de la generación distribuida (GD) a partir de fuentes renovables en Costa Rica
representa un hito importante hacia la descarbonización del sector energético, pero también plantea retos
técnicos, económicos y normativos para las empresas distribuidoras. El marco legal actual, encabezado
por la Ley N.º 10086 [4], establece que dichas empresas deben contar con la capacidad técnica necesaria
para integrar sistemas de GD sin comprometer la calidad, estabilidad ni continuidad del suministro eléc-
trico. A su vez, el reglamento [7] y los procedimientos técnicos emitidos por ARESEP [8] demandan un
análisis riguroso de las condiciones eléctricas de cada circuito para determinar la capacidad de penetración
admisible.

Este contexto normativo exige que las distribuidoras desarrollen herramientas y metodologías que
permitan modelar y simular digitalmente sus redes de distribución, con el �n de evaluar su comportamiento
ante distintas condiciones de operación, tanto en estado normal como bajo contingencias. Tales análisis
son fundamentales para anticipar posibles efectos adversos derivados de la incorporación de generación
distribuida, como problemas de sobretensión, inversión de �ujos de potencia, reducción de niveles de
cortocircuito o degradación en la coordinación de protecciones [11]. La plani�cación basada en simulaciones
detalladas facilita la toma de decisiones estratégicas y el diseño de medidas de mitigación que aseguren
una operación e�ciente, segura y sostenible de la red.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), como actor clave del sector
eléctrico costarricense, ha mostrado interés en avanzar hacia la digitalización de su red. De hecho, ya
ha colaborado con estudiantes en trabajos anteriores de modelado, como el del Ing. Brenes [13], quien
contribuyó con simulaciones de un circuito especí�co. Sin embargo, ante la evolución normativa reciente
y los lineamientos técnicos, se requiere profundizar en estos esfuerzos para incluir criterios actualizados
de evaluación de la capacidad de penetración, conforme al procedimiento técnico vigente de ARESEP.
Esto implica no solo modelar el circuito, sino generar escenarios de simulación relevantes que permitan
determinar con precisión la respuesta de la red ante diferentes niveles de GD.

En ese sentido, el presente Trabajo Final de Graduación (TFG) busca dar continuidad a estos pro-
cesos de análisis mediante la construcción digital de un circuito representativo de JASEC utilizando el
software CYME [6]. A partir de este modelo, se realizarán simulaciones que permitan analizar per�les de
tensión, �ujos de potencia y condiciones operativas bajo distintos escenarios. Posteriormente, se evaluará
la capacidad de integración de GD conforme a los lineamientos legales y técnicos mencionados. Los resul-
tados servirán de insumo para la toma de decisiones de la empresa, aportando conocimiento aplicado y
actualizado que fortalece la plani�cación operativa y la resiliencia de la red en un contexto de creciente
penetración de generación renovable distribuida.

El presente TFG genera impactos positivos en la sociedad, la economía y el ambiente. En el ámbito
social, contribuye a mejorar la continuidad y calidad del servicio eléctrico, lo cual bene�cia directamente
a los usuarios. En lo económico, permite una plani�cación más e�ciente de la red en cuanto optimiza las
inversiones y reduce los costos asociados a problemas operativos. Finalmente, en el aspecto ambiental, pro-
mueve la integración segura de fuentes renovables, apoyando los objetivos nacionales de descarbonización
y sostenibilidad energética.
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1.8. Alcance

El presente proyecto se enmarca dentro de un enfoque investigativo con un alcance descriptivo-
explicativo. Su objetivo es evaluar la capacidad técnica de un circuito de distribución operado por la
empresa JASEC para integrar generación distribuida (GD), conforme a los lineamientos establecidos en
la Ley N.º 10086, su reglamento y el procedimiento técnico vigente emitido por ARESEP. El circuito
en estudio será modelado digitalmente utilizando el software CYME, incluyendo los activos del sistema
primario y secundario, tales como transformadores, líneas, cargas y protecciones, bajo condiciones reales
de operación. El modelado busca representar �elmente el comportamiento trifásico, teniendo en cuenta el
desbalance propio de este tipo de sistemas.

A diferencia de trabajos anteriores, este estudio incluirá una fase complementaria de análisis de datos
mediante herramientas de programación en Python, que permitirán procesar y visualizar grandes volúme-
nes de información técnica proveniente de las bases de datos suministradas por JASEC. Este componente
de análisis busca enriquecer la evaluación del circuito, ya que facilita la detección de patrones operati-
vos relevantes para la toma de decisiones. El uso de herramientas de acceso libre como Python también
aporta escalabilidad y �exibilidad al proyecto, sentando las bases para futuras automatizaciones en la
plani�cación eléctrica.

El análisis técnico se enfocará en el comportamiento del circuito ante distintos escenarios de penetración
de GD, simulando condiciones tanto normales como de contingencia. Los resultados se interpretarán bajo
los criterios normativos vigentes, con énfasis en el cumplimiento de límites de tensión, desbalances y �ujos
de potencia, que son fundamentales para garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico. A
diferencia del estudio del Ing. Brenes, este trabajo no incluye un análisis económico de los efectos de la
GD sobre las �nanzas de la distribuidora, sino que se limita a la dimensión técnico-operativa.

En cuanto a los límites del estudio, este se aplicará exclusivamente a un solo circuito de la red de
JASEC, el cual será seleccionado en función de su relevancia para la plani�cación energética. No se abor-
darán aspectos regulatorios más allá de los criterios técnicos de evaluación establecidos, ni se considerarán
instalaciones físicas. Con ello, se espera que el proyecto aporte una herramienta de análisis que pueda ser
replicada por la empresa y que fortalezca la toma de decisiones para una integración segura y e�ciente de
generación distribuida en el sistema eléctrico nacional.

1.9. Viabilidad

El desarrollo de este Trabajo Final de Graduación es viable tanto desde el punto de vista técnico como
operativo. En lo que respecta a conocimientos y competencias, el estudiante cuenta con una formación
sólida en ingeniería eléctrica e industrial, además de experiencia previa en modelado y análisis de sistemas
eléctricos de distribución, lo cual permite abordar con propiedad los distintos aspectos del estudio.

Desde la perspectiva institucional, se cuenta con el respaldo de la Junta Administrativa del Servicio
Eléctrico de Cartago (JASEC), que facilitará el acceso a los datos técnicos necesarios del circuito selec-
cionado, así como las condiciones operativas requeridas para su modelado. Adicionalmente, el proyecto
cuenta con el acompañamiento de un asesor académico con experiencia comprobada en estudios relacio-
nados con la integración de generación distribuida (GD), lo que garantiza un proceso riguroso y alineado
con buenas prácticas profesionales.

En cuanto a los recursos materiales y tecnológicos, se dispone de equipo de cómputo con la capaci-
dad requerida para ejecutar simulaciones eléctricas complejas. Asimismo, se tiene acceso a la licencia del
software CYME, herramienta especializada para el modelado y análisis de redes de distribución eléctrica.
Paralelamente, se hará uso de lenguajes de programación como Python, de acceso libre, para el procesa-
miento, depuración y análisis estadístico de las bases de datos obtenidas de JASEC. Esta herramienta será
especialmente útil para generar reportes automatizados y realizar análisis complementarios que fortalezcan
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la interpretación de los resultados obtenidos por simulación.

Por tanto, el proyecto resulta factible dentro del plazo establecido para el TFG, ya que se cuenta
con las condiciones académicas, técnicas, institucionales y logísticas necesarias para su ejecución exitosa.
Además, el alineamiento del tema con los objetivos establecidos por la Ley N.º 10086 y los planes de
desarrollo energético del país refuerza su pertinencia y aplicabilidad en el contexto actual.

1.10. Administración del riesgo

Durante el desarrollo de este Trabajo Final de Graduación, se identi�can diversas limitaciones poten-
ciales que podrían afectar la ejecución del proyecto. A continuación, se detallan los principales riesgos y
sus respectivas estrategias de mitigación:

Uno de los riesgos más relevantes está relacionado con el tiempo requerido para la gestión adminis-
trativa y la obtención de permisos institucionales necesarios para acceder a la información técnica del
circuito. Estos trámites pueden implicar demoras en la disponibilidad de datos esenciales para el modela-
do. Para mitigar el riesgo, se contempla realizar gestiones con su�ciente antelación, establecer un canal de
comunicación directo con el personal técnico de JASEC y contar con el acompañamiento del asesor acadé-
mico para agilizar el proceso, según las experiencias previas documentadas por otros proyectos similares
desarrollados en conjunto con la institución [13].

El proyecto depende de información precisa sobre topología del circuito, características de transfor-
madores, cargas, protecciones, entre otros elementos. Aunque se cuenta con el respaldo de JASEC, existe
el riesgo de que ciertos datos no estén digitalizados o disponibles en el momento requerido. Para enfren-
tar la situación, se plantea complementar con estimaciones razonables basadas en normativas técnicas y
literatura especializada, así como con simulaciones de escenarios tipo, siempre dejando documentadas las
suposiciones realizadas. También se prevé el uso de herramientas como Python para el análisis de bases de
datos disponibles en formatos abiertos, lo cual permitirá trabajar de forma paralela con datos simulados
mientras se gestionan los reales [14].

El modelado del circuito será realizado en el software CYME [6], cuya licencia no es de libre acceso.
La disponibilidad de esta herramienta depende del soporte institucional brindado por JASEC o del TEC.
En caso de que no se logre contar con la licencia durante alguna etapa del proyecto, se contempla como
alternativa el uso de otro software de simulación con funcionalidades similares, como lo es Etap [15],
lo cual depende de la disponibilidad y compatibilidad con los requerimientos del estudio. Dicha medida
permitiría continuar con el análisis técnico sin comprometer el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En conjunto, se contempla un cronograma �exible que permita absorber retrasos moderados y se
mantienen alternativas metodológicas que garantizan el cumplimiento de los objetivos del proyecto en
caso de que alguno de los riesgos identi�cados se concrete.
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1.11. Metodología por seguir

La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto se estructura de acuerdo con los objetivos
especí�cos planteados. Cada objetivo ha sido desglosado en actividades concretas que se llevarán a cabo
utilizando fuentes de información clave, análisis de datos y criterios estadísticos. A continuación, en la
Tabla 1.2, se detallan las actividades a realizar, las fuentes de información utilizadas, el análisis de datos,
así como los resultados esperados.

Tabla 1.2: Metodología por emplear en el desarrollo del proyecto

Objetivo
especí�co
planteado

Actividad por
realizar

Fuente de
información

Análisis de
datos con
criterios
estadísticos

Resultados
esperados
(Indicador de
logro)

Modelar un
circuito de la red
de distribución,
considerando las
características
técnicas de los
componentes
instalados y
estructurando la
representación
digital para su
posterior análisis.

Recolección y
organización de
datos del circuito
proporcionados
por JASEC.
Ingreso de datos
en CYME y
veri�cación del
modelo.
Validación del
modelo ante
datos reales de
operación.

Base de datos
técnica de
JASEC, planos
eléctricos,
normativa
vigente, asesor
académico.

Veri�cación
técnica del
modelo en
condiciones reales
y controladas.

Modelo digital del
circuito completo
y funcional en
CYME.

Analizar un
circuito de la red
de distribución en
condiciones
normales y de
contingencia,
generando
escenarios y
evaluando los
per�les de tensión
y el �ujo de
potencia.

Generación de
escenarios en
CYME
(operación
normal, carga
máxima,
contingencia).
Ejecución de
simulaciones y
recolección de
resultados.

Normativa
técnica nacional,
documentación
técnica de
CYME, datos
históricos de
operación.

Comparación
estadística entre
escenarios
simulados y
referencia
normativa.

Reporte técnico
con per�les de
tensión y �ujo de
potencia en
condiciones
normales y de
contingencia.

Realizar un
estudio de
capacidad de
penetración de
generación
distribuida (GD)
en el circuito
modelado,
analizando los
resultados de
simulaciones y
valorando su
impacto conforme
a los lineamientos
establecidos en la
Ley 10086.

Diseño de
escenarios con
distintos niveles
de penetración de
GD (0 % a
100 %).
Simulación de
cada escenario y
análisis de
criterios de la Ley
10086 (tensión,
sobrecarga,
desbalance).

Ley 10086,
Decreto Ejecutivo
MINAE 43879,
Procedimiento
técnico ARESEP,
tesis previas.

Uso de Python
para tratamiento
de datos y
visualización de
resultados.
Análisis por
criterios de
cumplimiento
normativo.

Informe con el
límite de
penetración
permitido y
justi�cación
técnica del
mismo.
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1.12. Cronograma proyectado del desarrollo del proyecto

Figura 1.1: Cronograma planteado.
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Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo se presentan los fundamentos conceptuales, normativos y metodológicos que dan
soporte al desarrollo del presente TFG. El objetivo es proporcionar la base teórica necesaria para el
modelado de un circuito de distribución de media tensión en el software CYME, la simulación de distintos
escenarios de operación y la evaluación de la capacidad de penetración de generación distribuida (GD)
bajo el marco de la Ley N. 10086.

2.1. Sistemas eléctricos de potencia y redes de distribución

2.1.1. De�nición y clasi�cación

Un sistema eléctrico de potencia (SEP) se de�ne como el conjunto de elementos y dispositivos en-
cargados de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica desde las plantas de generación hasta los
usuarios �nales, garantizando un suministro continuo, con�able y seguro [16].

Este tipo de sistema comprende todos los aparatos empleados en la conversión, transporte y utilización
de la energía eléctrica, desde la planta generadora hasta la vivienda más remota [17]. Por tanto, un SEP
puede clasi�carse jerárquicamente en tres subsistemas principales:

Generación: proceso de conversión de la energía primaria (hidráulica, solar, eólica, térmica, geo-
térmica, etc.) en energía eléctrica mediante generadores síncronos y, cada vez más, a través de
dispositivos basados en electrónica de potencia.

Transmisión: transporte de grandes bloques de energía a altos niveles de tensión (138�230 kV en
Costa Rica), con el objetivo de reducir pérdidas técnicas y mantener la estabilidad del sistema [18].

Distribución: etapa �nal encargada de llevar la energía eléctrica a los consumidores en niveles de
media tensión (13,8�34,5 kV) y baja tensión (120/240 V), garantizando continuidad y calidad de
servicio [16][19].

En Costa Rica, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) establece que la operación
de las redes de distribución debe cumplir con parámetros de calidad y con�abilidad: mantener la tensión
entre 95 % y 105 % del valor nominal, frecuencia constante de 60 Hz, continuidad del servicio y respeto a
la normativa ambiental y de e�ciencia energética [7]. Estas disposiciones se alinean con lo estipulado en
la Ley N. 10086, que busca garantizar una integración e�ciente y sostenible de la generación distribuida
en las redes de distribución administradas por empresas como JASEC.

2.1.2. Conformación típica de una red de distribución

Una red de distribución en media tensión (MT) se compone, de forma general, por los siguientes
equipos y subsistemas [17, 18]:

Subestación de alta tensión: transforma AT/MT e incorpora equipos de maniobra, medición y
protecciones.

Alimentadores de MT: líneas aéreas o subterráneas (p.ej., 13,8�34,5 kV) con seccionadores, re-
conectadores y derivaciones.
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Transformadores de distribución: típicamente MT/BT (p.ej., 13,8 kV a 120/240 V), con deri-
vaciones (taps) para ajuste de tensión.

Regulación y compensación: reguladores de tensión en línea y bancos de capacitores para per�les
de tensión y control de reactivos.

Protecciones: fusibles, reconectadores, interruptores y relevadores coordinados para despeje selec-
tivo de fallas [20].

Cargas: residenciales, comerciales e industriales, monofásicas o trifásicas, con diferentes factores de
potencia y per�les horarios.

Tabla 2.1: Tensiones nominales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y límites de variación
según la AR-NT-POASEN.

Tensión nominal (kV) Límites normales (±5 %) Límites tolerables (±10 %)

Sistema de Transmisión
230,00 218,50 � 241,50 207,00 � 253,00
138,00 131,10 � 144,90 124,20 � 151,80

Sistema de Distribución
69,00 65,55 � 72,45 62,10 � 75,90
34,50 32,78 � 36,23 31,05 � 37,95
24,94 23,69 � 26,19 22,45 � 27,43
13,80 13,11 � 14,49 12,42 � 15,18
13,20 12,54 � 13,86 11,88 � 14,52
4,16 3,95 � 4,37 3,74 � 4,58

Fuente: Tomado de Reglamento de Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional (AR-
NT-POASEN), Artículo 6, Tabla N. o 1 [19].

En condiciones normales de operación, la tensión del Sistema Eléctrico Nacional debe mantenerse
dentro de los límites de variación normales y, en condiciones de emergencia operativa, dentro de los
límites de variación tolerables indicados en la Tabla 2.1.

2.1.3. Calidad y con�abilidad en distribución

La calidad y con�abilidad del servicio eléctrico constituyen principios fundamentales para la operación
de las redes de distribución. En Costa Rica, estos aspectos se encuentran regulados por la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que en el marco de la normativa AR-NT-POASEN
(Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional) establece criterios técnicos de obligatorio
cumplimiento para todos los agentes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) [19]. Esta normativa se comple-
menta con estándares internacionales como ANSI C84.1, IEEE 1453, IEEE 1159 e IEEE 1366, garantizando
que la operación de las redes eléctricas nacionales esté alineada con buenas prácticas internacionales.

La AR-NT-POASEN de�ne lineamientos que abarcan la planeación de la operación, la seguridad
del sistema, la calidad de la energía, la con�abilidad del suministro y los requisitos técnicos que deben
cumplirse para la conexión de nuevas cargas o generación distribuida. En este sentido, la normativa no
solo regula la continuidad y estabilidad del servicio, sino que también establece condiciones técnicas que
aseguran la operación coordinada de todos los participantes del SEN.
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Calidad de tensión y frecuencia

Uno de los pilares de la calidad del servicio es mantener la tensión y la frecuencia dentro de límites
aceptables:

El nivel de tensión debe permanecer dentro de los rangos establecidos por ANSI C84.1-2020 [21], es
decir, V 2 [95 %; 105 %] respecto al valor nominal.

La AR-NT-POASEN[19] refuerza este criterio indicando que la variación máxima de tensión admi-
sible es de �3 % en media tensión y �5 % en baja tensión, mientras que el desbalance entre fases
no debe superar el 3 %.

Respecto a la frecuencia, el SEN debe mantenerse en un rango estrecho alrededor de 60 Hz, con
desviaciones menores a �0;5 Hz en condiciones normales de operación. Valores fuera de este margen
comprometen la estabilidad del sistema y la integridad de los equipos.

Continuidad y con�abilidad del servicio

La continuidad del suministro eléctrico es medida mediante los indicadores SAIDI (System Average
Interruption Duration Index) y SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), de�nidos en IEEE
Std 1366-2012 [22]. La AR-NT-POASEN [19] incorpora estos índices como parámetros de evaluación
para cada distribuidora, estableciendo metas de reducción progresiva y reportes anuales que ARESEP
utiliza para comparar el desempeño entre concesionarios. El cumplimiento de estos índices es esencial
para garantizar la con�abilidad del suministro en el SEN.

Calidad de potencia y perturbaciones

En lo relativo a la calidad de potencia, la norma IEEE Std 1159-2009 [20] proporciona guías para la
detección y mitigación de eventos como transitorios, variaciones de tensión a corto y largo plazo, armó-
nicos y �icker. La AR-NT-POASEN[19] exige a los agentes del SEN implementar sistemas de monitoreo
que permitan registrar estas perturbaciones, así como mecanismos de corrección que aseguren que no se
excedan los límites de distorsión armónica total (THD), variaciones rápidas de tensión y �uctuaciones de
corto plazo. Estos criterios son particularmente relevantes en escenarios con alta penetración de generación
distribuida basada en inversores, como la solar fotovoltaica.

Criterios de seguridad y operación

La AR-NT-POASEN establece que:

No se debe exceder la capacidad térmica de líneas, transformadores y equipos bajo condiciones
normales ni de contingencia.

Los dispositivos de protección deben garantizar selectividad, coordinación y tiempos de despeje
adecuados, incluso en presencia de generación distribuida (DER).

El sistema debe contar con reservas operativas que permitan enfrentar pérdidas imprevistas de
generación o incrementos abruptos en la demanda.

Se debe mantener un nivel adecuado de cortocircuito en los nodos de la red para garantizar la
correcta operación de protecciones, sin exceder las capacidades nominales de los equipos.
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Acceso y plani�cación del sistema

Otro aspecto clave de la AR-NT-POASEN [19] es la regulación del acceso de nuevos agentes al SEN.
Cualquier solicitud de conexión de DER debe cumplir con requisitos técnicos que aseguren que:

La incorporación de la planta no genere sobretensiones ni desbalances que afecten la calidad de
servicio a otros usuarios.

Los �ujos de potencia resultantes no provoquen inversión de corriente que comprometa la seguridad
de la red.

El punto de interconexión cumpla con las condiciones mínimas de cortocircuito y estabilidad de
tensión establecidas por ARESEP.

En este contexto, la calidad y la con�abilidad del servicio eléctrico en Costa Rica se consolidan como
ejes centrales de la operación del Sistema Eléctrico Nacional. El cumplimiento de los parámetros de tensión,
frecuencia, continuidad y calidad de potencia de�nidos por la normativa AR-NT-POASEN[19], en armonía
con los estándares internacionales (ANSI, IEEE), constituye la base técnica que orienta el funcionamiento
de las redes de distribución. Dicho marco normativo asegura que los procesos de modernización y la
incorporación de generación distribuida se desarrollen de manera controlada y segura, manteniendo la
estabilidad operativa y la e�ciencia del SEN.

2.2. Generación Distribuida y su Interacción con Redes

2.2.1. De�nición y tecnologías

La generación distribuida (GD) se entiende como la producción de energía eléctrica mediante unidades
de menor escala conectadas a los niveles de distribución o en el punto de consumo, próximas a la demanda
[16]. Desde la perspectiva de redes, GD abarca tecnologías renovables (fotovoltaica, eólica, mini-hidráulica,
biomasa) y convencionales (microturbinas, motores), así como almacenamiento y microrredes. Su adopción
busca reducir pérdidas técnicas, diversi�car la matriz y mejorar la con�abilidad y resiliencia [17], [23].

En materia de interconexión, la norma IEEE Std 1547-2018 establece los criterios y requisitos funcio-
nales para conectar DER (Distributed Energy Resources) a los sistemas eléctricos, incluyendo capacidad
de regulación de tensión (p. ej., funciones Volt/VAR y Volt/Watt), soporte de frecuencia y ride-through
de perturbaciones [24], [25].

2.2.2. Impactos técnicos en redes de distribución

La integración de GD modi�ca el comportamiento operativo de los alimentadores: (i) elevación de
tensión por inyección local de potencia activa, (ii) �ujos bidireccionales que pueden requerir ajustes en
controles de reguladores y bancos de capacitores, (iii) cambios en niveles de cortocircuito y sensibilidad
de protecciones, especialmente con inversores, y (iv) potenciales desbalances en redes con derivaciones
monofásicas [26, 27, 28]. La evidencia técnica muestra que el �ujo inverso puede ser manejado con equi-
pamiento tradicional y controles adecuados, aunque se requieren criterios de coordinación y ajustes de
protección [26], [29].

2.2.3. Control en inversores y normas internacionales

La IEEE Std 1547-2018 requiere que los DER dispongan de capacidad de regulación de tensión median-
te Q (Volt/VAR) y funciones de reducción de P (Volt/Watt), así como capacidades de frequency/voltage
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ride-through y anti-isla; la veri�cación se realiza conforme a IEEE Std 1547.1-2020 [24, 25]. Estas funciones
permiten mitigar sobre/subtensiones, sostener la operación ante disturbios breves y mejorar la interacción
con equipos de regulación en distribución.

2.2.4. Experiencias en Costa Rica

En Costa Rica, la Ley N. 10086 y su reglamento habilitan la integración de DER, y ARESEP emitió el
Procedimiento de capacidad de penetración de DER por circuito (RE-0095-JD-2023), que de�ne los análisis
que deben realizar las distribuidoras y el DOCSE (CENCE) [4], [8], [30]. La CNFL publicó lineamientos y
documentación asociada a la implementación de la Ley N. 10086, mientras el ICE divulga el instrumento
o�cial en La Gaceta [31, 32]. Estas reglas aplican a todas las distribuidoras, incluyendo JASEC.

Cabe destacar que, aunque la normativa nacional establece procedimientos para calcular la capacidad
de penetración, todavía no se exige de forma explícita que los inversores cuenten con funciones avanzadas
de control (Volt/VAR, Volt/Watt, ride-through) como lo dispone la IEEE Std 1547-2018 [24, 25]. En la
práctica, esto representa un desafío regulatorio para el país: conforme aumente la participación de DER
en las redes, será necesario alinear las exigencias técnicas locales con los estándares internacionales para
garantizar estabilidad, calidad de tensión y adecuada coordinación de protecciones.

Tabla 2.2: Generación distribuida instalada por distribuidora en Costa Rica [1].

Distribuidora Potencia instalada (MWp) Participación
ICE 15,1 39 %
CNFL 16,0 41 %
Otras distribuidoras 7,9 20 %
Total país 39,0 100 %

2.3. Marco Normativo Costarricense para DER

2.3.1. Ley N. 10086

La Ley 10086, promulgada en 2022, constituye la base legal para la promoción y regulación de los
recursos energéticos distribuidos (DER) en Costa Rica [4]. Sus principios establecen que las distribuidoras
deben garantizar condiciones técnicas para permitir la integración de generación distribuida sin compro-
meter la continuidad, estabilidad ni calidad del servicio eléctrico. Entre sus disposiciones se encuentra la
obligación de evaluar la capacidad de cada circuito de distribución y, en ausencia de estudios especí�cos,
limitar la penetración máxima de DER al 15 % de la demanda máxima anual [4].

2.3.2. Reglamento MINAE (Decreto 43879)

El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto N. 43879-MINAE de 2023, emitió el reglamento a la Ley
10086, que desarrolla los lineamientos técnicos, operativos y administrativos para su aplicación [7]. Dicho
reglamento establece directrices sobre el acceso a las redes de distribución, el rol del operador del sistema
(CENCE) y los procedimientos que deben seguir las empresas distribuidoras al evaluar solicitudes de
interconexión de DER. Además, �ja criterios de seguridad eléctrica, cargabilidad y requisitos de medición.
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2.3.3. Procedimiento ARESEP (2023)

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó en septiembre de 2023 el Pro-
cedimiento de capacidad de penetración de DER por circuito de distribución, identi�cado como resolución
RE-0095-JD-2023 [8]. Este documento establece la metodología de análisis de capacidad de integración que
las distribuidoras deben aplicar, asimismo, incorpora simulaciones eléctricas, límites de tensión (95�105 %
de la nominal), límites de sobrecarga en transformadores y líneas, y veri�cación de desbalances. De esta
manera, se asegura que la integración de DER sea técnicamente viable y cumpla con estándares interna-
cionales.

2.3.4. Reglamentos internos de distribuidoras

Además del marco legal nacional, las empresas distribuidoras han desarrollado reglamentos internos.
Por ejemplo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) publicó en 2025 su Reglamento para la
atención de recursos energéticos distribuidos (DER) para autoconsumo, que de�ne los procedimientos
de conexión, límites de capacidad, responsabilidades de usuarios y distribuidora, así como requisitos de
seguridad y medición bidireccional [12]. De forma similar, JASEC ha adoptado lineamientos técnicos en
concordancia con la Ley N. 10086 y el procedimiento de ARESEP, aplicables en sus redes de media tensión
en Cartago [5, 10].

Tabla 2.3: Criterios normativos aplicables a la evaluación de GD.

Criterio Norma/Reglamento Valor de referencia
Limites de tensión Ley N. 10086 / ARESEP 95�105 % de nominal
Cargabilidad de líneas Decreto MINAE 43879 � 100 %
Desbalance de fases IEEE Std 1159 � 2 %
Límite sin estudios previos Ley N. 10086 / CNFL � 15 % de la demanda anual

2.4. Capacidad de Penetración (Hosting Capacity)

2.4.1. De�nición y enfoques

La capacidad de penetración o hosting capacity (HC) se de�ne como el nivel máximo de recursos
energéticos distribuidos (DER) que puede integrarse en un circuito de distribución sin que se incumplan
límites técnicos de operación establecidos en normas o reglamentos [33]. Dichos límites suelen asociarse a
la calidad del voltaje, cargabilidad de equipos y coordinación de protecciones.

De acuerdo con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la capacidad de pene-
tración corresponde al nivel de generación renovable distribuida que puede ser conectado a una red de
distribución �sin afectar la operación segura, con�able y continua del sistema eléctrico� [8]. Este concepto
se enmarca dentro de la Ley N. 10086 y su Reglamento MINAE, que obligan a las distribuidoras a evaluar
la capacidad de cada circuito antes de aprobar nuevas solicitudes de interconexión.

Existen tres enfoques principales para estimar la HC [27], [33]:

Enfoque determinístico: basado en simulaciones de �ujo de carga bajo condiciones extremas (pico
de carga, máxima generación), evalua el cumplimiento de límites normativos.

Enfoque probabilístico: considera la variabilidad de la demanda y la generación renovable me-
diante per�les horarios o distribuciones estadísticas, proporcionando resultados más realistas.

16



Enfoque adaptativo o dinámico: incorpora estrategias de control en inversores (Volt/VAR,
Volt/Watt), esquemas de despacho y almacenamiento, lo cual permite incrementar el nivel de DER
admisible en un circuito.

2.4.2. Métricas y escenarios de evaluación

El Procedimiento de capacidad de penetración de DER por circuito de distribución, aprobado por la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) mediante la Resolución RE-0095-JD-2023 y
publicado en La Gaceta N.º 169, establece la metodología o�cial para que las empresas distribuidoras
determinen el nivel máximo de generación distribuida (GD) que puede alojarse en cada circuito del
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) [8]. Su propósito es asegurar que la incorporación de recursos energéticos
distribuidos (DER) se realice de forma técnica, segura y sin comprometer la calidad ni la continuidad del
servicio eléctrico.

Métricas técnicas obligatorias

De acuerdo con el procedimiento, toda evaluación de capacidad de penetración debe considerar como
mínimo los siguientes aspectos técnicos:

Tensión en régimen permanente: los valores de tensión en todos los nodos del circuito deben
mantenerse dentro de los rangos establecidos en la normativa nacional vigente (AR-NT-POASEN),
tanto para condiciones normales como tolerables.

Cargabilidad de los elementos: las corrientes en conductores, transformadores y equipos de
maniobra no deben exceder su capacidad nominal en condiciones normales de operación.

Desbalance de tensión: se debe veri�car que el desbalance entre fases se mantenga dentro de los
límites técnicos de�nidos por la distribuidora y la normativa aplicable.

Coordinación de protecciones: la incorporación de generación distribuida no debe afectar la
operación ni la selectividad de los dispositivos de protección del circuito.

Escenarios de simulación requeridos

El procedimiento dispone que las simulaciones deben realizarse en un software especializado de �ujo
de carga. Se consideran distintos estados de operación de la red, tales como:

Escenario base sin generación distribuida, que representa la condición operativa actual del circuito.

Condición de carga mínima con máxima generación, destinada a evaluar posibles sobretensiones y
�ujos inversos de potencia.

Condición de carga máxima con baja generación, utilizada para analizar sobrecargas térmicas y
caídas de tensión.

Análisis de aportes de cortocircuito, para veri�car la in�uencia de los DER en los niveles de falla y
en la coordinación de protecciones.

Análisis según la escala del proyecto

El procedimiento distingue dos tipos de estudios en función de la magnitud y naturaleza del proyecto:
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Pequeña escala: aplica a proyectos de autoconsumo o de baja potencia. En ausencia de estudios
detallados, la capacidad máxima de generación distribuida en un circuito no debe superar el 15 %
de la demanda máxima anual registrada.

Gran escala: corresponde a proyectos que requieren modelar el circuito completo, considerando
todos los escenarios operativos de�nidos. Estos estudios deben incluir el análisis de �ujo de carga,
desbalance, cargabilidad y coordinación de protecciones, con resultados presentados mediante per�les
de tensión y mapas temáticos.

Entrega de resultados a ARESEP

Los resultados del análisis deben presentarse a la ARESEP en informes técnicos estandarizados que
incluyan, al menos:

1. La capacidad máxima de generación distribuida admisible por circuito.

2. La justi�cación técnica de cada resultado, basada en los criterios de tensión, cargabilidad y protec-
ción.

3. Archivos en formato GIS que representen grá�camente los circuitos y resultados obtenidos.

Adicionalmente, ARESEP exige a las distribuidoras publicar esta información en sus sitios web, con un
cronograma progresivo: al menos un 10 % de los circuitos deben estar evaluados a los 6 meses de vigencia
del procedimiento, 40 % al primer año, 70 % a los 18 meses y 100 % a los 24 meses [8].

Tabla 2.4: Resumen de criterios técnicos de evaluación de capacidad de penetración según ARESEP RE-
0095-JD-2023.

Criterio Condición establecida

Tensión en régimen per-
manente

Entre 0,95�1,05 p.u. en todos los nodos de MT y BT

Variaciones de tensión �3 % en MT y �5 % en BT (IEEE 1453-2015)
Desbalance de tensión � 3 % en nodos trifásicos de MT y BT
Cargabilidad � 100 % de la capacidad térmica en conductores y transformado-

res
Protecciones No alterar coordinación, evitar disparos indebidos y pérdidas de

selectividad
Escenarios requeridos Flujo base sin DER, carga mínima + máxima GD, carga máxima

+ baja GD, contingencias N-1, análisis de cortocircuito
Entrega de resultados Tablas comparativas, mapas GIS, mapas de calor, recomendacio-

nes de refuerzo de red
Cronograma 10 % de circuitos en 6 meses, 100 % en 24 meses

El procedimiento de ARESEP establece un marco riguroso que combina criterios técnicos especí�cos,
escenarios de simulación obligatorios y lineamientos claros de reporte y divulgación pública. Esto garantiza
que los proyectos de generación distribuida en Costa Rica se integren de forma ordenada, con transparencia
en la información y alineados con los objetivos de con�abilidad y calidad del SEN.
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2.5. Modelado y Simulación en CYME

2.5.1. Estructura del modelo en CYME

El software CYME Power Engineering desarrollado por Eaton es una de las principales herramientas
de simulación empleadas en sistemas eléctricos de potencia, en particular para el estudio de redes de dis-
tribución [6]. Su módulo CYMDIST permite representar digitalmente un circuito a través de componentes
básicos como:

Nodos: puntos de conexión que representan barras, acometidas o derivaciones de la red.

Secciones: segmentos de línea que enlazan dos nodos, caracterizadas por sus parámetros eléctricos
(resistencia, reactancia, longitud y tipo de conductor).

Cargas: representan la demanda de los abonados, pudiendo modelarse en forma constante o depen-
diente de per�les horarios.

Transformadores: dispositivos que vinculan niveles de tensión, con posibilidad de de�nir con�gu-
raciones monofásicas o trifásicas, además de su potencia nominal y derivaciones (taps).

2.5.2. Algoritmos de �ujo de carga

El núcleo de análisis de CYME se basa en algoritmos de �ujo de carga, que permiten calcular los
per�les de tensión, corrientes y pérdidas en un circuito bajo diferentes condiciones de operación. Entre
los más empleados se encuentran:

Backward/Forward Sweep: especialmente útil para sistemas de distribución radiales, por su
rapidez y estabilidad numérica.

Newton-Raphson desacoplado: utilizado en redes de mayor tamaño o cuando se requiere un
cálculo más robusto, considerando interacciones entre potencia activa y reactiva [17].

2.5.3. Modelado de DER en CYME

El crecimiento de la generación distribuida (DER) ha llevado a la inclusión de modelos especí�cos en
CYME. Los generadores fotovoltaicos o eólicos pueden representarse como:

Inyección de potencia PQ: el recurso se modela como una fuente de potencia activa (P ) y reactiva
(Q), en función de per�les de irradiancia o viento.

Control reactivo: es posible de�nir estrategias de factor de potencia �jo, control de tensión o
soporte dinámico, lo que permite evaluar el impacto de la generación en la red de distribución [6].

2.5.4. Escenarios de simulación

Una de las ventajas de CYME es la capacidad de simular múltiples escenarios, lo que facilita la
evaluación de la red bajo diferentes condiciones de operación. Los escenarios más comunes incluyen:

Operación normal: condiciones típicas de carga y generación en un día representativo.

Contingencias N-1: simulación de la pérdida de un elemento (línea, transformador) para analizar
la resiliencia del sistema.
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Niveles de penetración de DER: incorporación gradual de recursos renovables distribuidos, con
el �n de identi�car los límites técnicos de la red y cumplir con los criterios de integración de�nidos
por ARESEP y la Ley N. 10086 [4].

2.6. Integración de Datos y Soporte Analítico

2.6.1. Uso de QGIS

Los sistemas de información geográ�ca (GIS) constituyen una herramienta fundamental para la pla-
neación y operación de redes eléctricas de distribución. En particular, QGIS es una plataforma de código
abierto que permite gestionar capas georreferenciadas de postes, líneas, transformadores y medidores, lo
que facilita la construcción de un modelo digital coherente con la infraestructura real [34]. El uso de GIS
en distribución eléctrica se ha consolidado como práctica internacional, ya que permite asociar atributos
técnicos (longitud, conductor, fases, carga) a cada elemento de la red y exportar dicha información en
formatos compatibles con software de análisis eléctrico como CYME o ETAP [35, 36].

En Costa Rica, las distribuidoras (ICE, CNFL, JASEC) utilizan sistemas GIS corporativos para la
gestión de activos y la plani�cación de la red, lo cual se alinea con las exigencias regulatorias de la Ley
N. 10086 y el Procedimiento ARESEP 2023 sobre capacidad de penetración, al requerir datos actualizados
y precisos de cada circuito [8].

2.6.2. Procesamiento con Python

El procesamiento de datos mediante Python ofrece un soporte analítico �exible y automatizado para
la modelación en CYME. A través de librerías como pandas, geopandas y shapely, es posible limpiar y
transformar las bases GIS, identi�car inconsistencias (duplicados, valores nulos, formatos incorrectos) y
generar archivos de entrada en formatos compatibles con CYMDIST (.txt, .xlsx) [14], [37], [38].

Este enfoque ha demostrado ser efectivo en proyectos de distribución, ya que permite integrar múltiples
fuentes de información en un �ujo reproducible de preprocesamiento y validación [39]. En el marco de
este trabajo, Python se emplea como puente entre el GIS (QGIS) y el motor de simulación (CYME), ya
que asegura que el modelo digital re�eje �elmente las condiciones de la red física y que se cumpla con los
requerimientos establecidos por ARESEP para estudios de penetración de DER.

2.6.3. Representación de redes eléctricas mediante grafos

El análisis de redes de distribución puede abordarse desde la teoría de grafos, donde el sistema eléctrico
se representa como un conjunto de nodos (postes, transformadores, cargas) y aristas (líneas de distribución,
secciones de cable). Cada nodo corresponde a un punto de conexión o bifurcación, mientras que las aristas
representan la interconexión física entre los elementos. Esta representación permite aplicar algoritmos de
búsqueda, detección de ciclos, cálculo de trayectorias mínimas y veri�cación de conectividad, lo cual es
esencial en la construcción digital de circuitos eléctricos a partir de información geoespacial [40].

En el contexto del presente trabajo, la teoría de grafos facilita la transformación de datos GIS en un
modelo eléctrico compatible con CYME. Mediante librerías de programación como NetworkX en Python,
es posible validar la topología de la red, identi�car componentes aislados y organizar las secciones aguas
arriba y aguas abajo de cada transformador [41].
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Figura 2.1: Ejemplo de un grafo de árbol.
Fuente: Tomado de Diestel: Graph Theory [40] .

2.6.4. Escalabilidad y reproducibilidad

La automatización del �ujo de trabajo para el modelado de redes eléctricas, desde los sistemas de
información geográ�ca (GIS) hasta el software de simulación eléctrica, aporta bene�cios signi�cativos
en términos de escalabilidad y reproducibilidad. En particular, la integración GIS ! Python ! CYME
permite que un mismo procedimiento pueda replicarse en múltiples circuitos de la distribuidora, sin
necesidad de rehacer manualmente cada modelo [14], [34], [37], [38], [41].

Ventajas principales

Escalabilidad: la metodología puede extenderse a decenas de circuitos de distribución de JASEC
o cualquier otra empresa, manteniendo consistencia en la construcción de modelos y reduciendo
tiempos de procesamiento.

Reproducibilidad: al emplear scripts en Python con librerías como pandas, GeoPandas y Net-
workX, cada ejecución genera resultados trazables y comparables, lo cual facilita auditorías y revi-
siones regulatorias.

Reducción de errores: al eliminar pasos manuales, se minimizan inconsistencias en la base de
datos (nombres de nodos, longitudes de líneas, fases).

Compatibilidad: los resultados se exportan en formatos estándar (.xlsx, .txt, GeoPackage) que son
interoperables con CYME, ETAP y sistemas GIS corporativos.
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Figura 2.2: Esquema conceptual del �ujo de datos para la construcción automatizada de modelos eléctricos.
Fuente: Elaboración propia.

2.7. Estudios Relacionados y Contexto Nacional

2.7.1. Trabajos previos en JASEC/TEC

En el marco de la Ley N. 10086 y el impulso a la modernización de la red de distribución, se han
desarrollado investigaciones previas que constituyen antecedentes directos para este trabajo. Entre ellas
destaca la tesis de Brenes Fallas, que modeló y simuló un circuito de media tensión en Cartago para
JASEC, con el objetivo de evaluar la integración de recursos energéticos distribuidos de acuerdo con el
procedimiento ARESEP [13]. Dicho estudio validó la metodología de construcción de modelos digitales y
la aplicación de escenarios de capacidad de penetración.

De forma complementaria, Sáenz González llevó a cabo un modelado del circuito de San Isidro de El
Guarco en JASEC, en donde analizó los impactos de distintos niveles de penetración fotovoltaica sobre
per�les de tensión y pérdidas técnicas, utilizando como herramienta de simulación el software ETAP [42].
Este trabajo permitió identi�car limitaciones operativas en redes de distribución al integrar generación
renovable intermitente.

Por su parte, Ellis Rodríguez desarrolló un estudio en el circuito de Cocorí, también de JASEC,
donde analizó la integración de una planta solar fotovoltaica a gran escala junto con un sistema de
almacenamiento electroquímico. Su investigación incorporó escenarios técnicos y un análisis �nanciero.
Como conclusión, la planta solar era rentable, pero la combinación con almacenamiento no lo era bajo las
condiciones tarifarias actuales [43].

También, Morales Hernández evaluó el circuito Parque Industrial de JASEC en el contexto de la
Ley 10086, mediante modelado en ETAP y análisis económico. Su estudio incluyó diferentes escenarios
de penetración de generación distribuida (0�100 %) y determinó tanto limitaciones técnicas de tensión y
capacidad, como pérdidas económicas para la empresa distribuidora a partir de altos niveles de integración
de sistemas fotovoltaicos [44].

En conjunto, estas investigaciones previas proporcionan un marco metodológico y tecnológico robusto
que respalda la pertinencia y necesidad del presente trabajo, además de consolidar una línea de investi-
gación continua en la Escuela de Ingeniería Electromecánica del TEC en colaboración con JASEC.
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2.7.2. Plani�cación energética y ODS

La plani�cación energética nacional está orientada por el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica
2022�2040 del ICE, el cual contempla la incorporación progresiva de fuentes renovables distribuidas y
centralizadas, con el �n de garantizar la seguridad energética del país en el mediano y largo plazo [2].
Este plan proyecta un aumento en la participación de la generación distribuida fotovoltaica, apoyada por
políticas regulatorias como la Ley 10086.

De manera complementaria, Costa Rica mantiene un compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU, en particular con el ODS 7: Energía asequible y no contaminante, y el
ODS 13: Acción por el clima [9]. La integración de DER en redes de distribución no solo apoya estos
objetivos, sino que fortalece la resiliencia del sistema eléctrico, promueve la descarbonización y fomenta
la participación activa de los usuarios en la transición energética.

Figura 2.3: Proyección de la generación distribuida renovable según la capacidad de instalación acumulada
en el Plan de Expansión de la Generación 2022�2040 del ICE. [2]
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Figura 2.4: Proyección del crecimiento de la potencia instalada en generación distribuida solar fotovoltaica
(SSFV) en Costa Rica, 2020�2035. [1]

Figura 2.5: Proyección de demanda de la generación distribuida renovable según el Plan de Expansión de
la Generación 2024�2040 del ICE. [3]

La Figura 2.4 muestra la proyección del crecimiento de la potencia instalada en generación distribuida
solar fotovoltaica (SSFV) para el periodo 2020�2035, bajo tres escenarios: bajo, medio y alto. Se observa
que en todos los casos la capacidad instalada crece de manera acelerada a partir del 2020, se alcanza una
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estabilización hacia el 2030. El escenario alto proyecta superar los 380 MWp, mientras que el escenario
bajo se mantiene alrededor de los 310 MWp. Estos resultados evidencian la tendencia creciente de la GD
en Costa Rica y resaltan la importancia de plani�car su integración en la red de distribución conforme a
la Ley N. 10086 y al procedimiento técnico de ARESEP.

En síntesis, el presente marco teórico articula los aspectos técnicos, normativos y metodológicos que
sustentan el desarrollo de este Trabajo Final de Graduación. La revisión incluyó el marco legal vigente
(Ley 10086, su reglamento y los lineamientos de ARESEP), las herramientas computacionales empleadas
(QGIS, Python y CYME) y los antecedentes académicos e institucionales vinculados al modelado de
redes de distribución. Estos elementos conforman el esquema conceptual necesario para la construcción
del modelo digital del circuito en estudio, la ejecución de simulaciones bajo distintos escenarios operativos
y la evaluación rigurosa de la capacidad de penetración de generación distribuida en la red de JASEC.
Con ello, se establecen las bases que orientan la metodología y los análisis presentados en los capítulos
siguientes.
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Capítulo 3

Modelado del circuito de distribución

3.1. Introducción

El modelado digital de circuitos de distribución es una herramienta fundamental para el planeamiento,
la operación y la toma de decisiones en redes eléctricas modernas; permite representar de forma consis-
tente la topología, los parámetros eléctricos y el comportamiento operativo del sistema bajo condiciones
normales y de contingencia. En el contexto de la creciente integración de recursos energéticos distribuidos
(DER), estos modelos brindan la base cuantitativa para evaluar per�les de tensión, �ujos de potencia,
pérdidas técnicas y criterios de calidad del servicio, así como para anticipar efectos en la coordinación de
protecciones y la operación en tiempo real.

Este capítulo desarrolla el Objetivo especí�co 1: modelar un circuito de la red de distribución, conside-
rando las características técnicas de los componentes instalados y estructurando la representación digital
para su posterior análisis. Para ello se construye un modelo �el del circuito TECNO PARK emplean-
do como núcleo el software CYME, alimentado por datos geográ�cos y técnicos provistos por JASEC e
integrados mediante un �ujo de trabajo reproducible (GIS ! Python ! CYME).

3.1.1. Contexto del circuito TECNO PARK

El circuito TECNO PARK se alimenta desde la Subestación Tejar (El Guarco, Cartago), reductora
de 230 kV=34;5 kV . La sección primaria opera a 34;5 kV trifásicos; la sección secundaria atiende cargas
en 208 V, 240 V y 480 V, cubriendo tipologías comerciales, residenciales e industriales. De acuerdo con
la información consolidada para este estudio, el circuito cuenta con 13 medidores de clientes activos a la
fecha de corte. Geográ�camente, la red abarca áreas de Zona Franca Z, Calle Coris y zonas circundantes
a Sabana Grande.

Tabla 3.1: Características clave del circuito TECNO PARK empleadas para el modelado.

Atributo Detalle
Origen de alimentación Subestación Tejar (230 kV=34;5 kV)
Medidores de clientes 13
Nivel de tensión primaria 34;5 kV (trifásico)
Niveles de tensión secundaria 208 V, 240 V y 480 V
Tipologías de carga Comercial, industrial
Medidores de clientes 13
Herramientas de soporte QGIS (GIS), Python (procesamiento), CYME (simula-

ción)
Cobertura geográ�ca ZF La Lima (sur), ZF Z, Calle Coris, Sabana Grande
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Figura 3.1: Vista general del circuito TECNO PARK en QGIS.
Fuente: Elaboración propia por medio de QGIS.

En la Figura 3.1 se observa la representación geográ�ca del circuito TECNO PARK; los puntos en
color verde corresponden a los postes levantados por el Departamento GIS de JASEC, mientras que la
línea en color rojo indica el trazado de las líneas aéreas de media tensión asociadas al circuito.

3.1.2. Relación con el Objetivo especí�co 1

El contenido de este capítulo se orienta a obtener un modelo digital completo y veri�cable del circuito,
que:

Integre datos técnicos y geográ�cos (longitudes, calibres, transformadores, cargas, protecciones).

Permita la trazabilidad desde las fuentes (GIS y bases técnicas) hasta el entorno de simulación.

Siente las bases para los análisis de operación y contingencias del capítulo siguiente.

3.1.3. Uso de CYME como herramienta central

CYME se utiliza como plataforma principal para:

1. Ingreso y estructuración de nodos, secciones, transformadores, cargas y equipos de protección.
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2. De�nición de modelos de componentes (por ejemplo, impedancias de líneas y transformadores) y
condiciones de frontera.

3. Validación del modelo mediante la comparación con datos operativos (per�les de tensión y demanda)
y ajustes de parámetros.

Este enfoque se complementa con QGIS para la validación espacial de activos y Python para la depuración
y formateo de datos, conformando un �ujo de trabajo replicable y escalable para futuras actualizaciones
del circuito.

3.2. Recolección y organización de datos

3.2.1. Coordenadas y alcance

Sistema de referencia (unidades): Los insumos del GIS se gestionaron originalmente en EPSG:4326;
para el modelado se reproyectaron a EPSG:5367 a �n de trabajar en metros (coordenadas planas) y
asegurar consistencia en el cálculo de longitudes y en la georreferenciación del modelo.

Alcance de red: Se modeló la red completa del circuito TECNO PARK y su alimentador industrial,
incluyendo toda la BT asociada a los 13 medidores de clientes identi�cados.

3.2.2. Fuentes de datos

En el desarrollo del proyecto se recurrió a distintas fuentes de información clave. En primer lugar,
los datos provenientes del sistema GIS de JASEC, que incluyen las capas de postes, secciones de media
y baja tensión, transformadores, montajes y medidores; a esto se sumó la consulta de planos eléctricos,
expedientes y catálogos de equipos, los cuales permitieron veri�car aspectos técnicos como el tipo de
conductor utilizado en cada acometida, las capacidades y conexiones de los transformadores, así como las
tipologías de carga. Finalmente, el proceso se enmarcó en la normativa vigente, principalmente la Ley
10086 y los procedimientos técnicos asociados, que de�nen los lineamientos a seguir para garantizar el
cumplimiento regulatorio y la validez de los análisis realizados.
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Figura 3.2: Distribución geográ�ca de medidores (13 clientes asociados al circuito).
Fuente: Elaboración propia por medio de QGIS.

En la Figura 3.2 se visualizan los puntos en color rojo que representan los medidores de los clientes
conectados al circuito; en total son trece. Su distribución geográ�ca evidencia la concentración de la
demanda en el área de estudio.
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Figura 3.3: Ubicación de transformadores en el área de estudio.
Fuente: Elaboración propia por medio de QGIS.

La Figura 3.3 muestra los puntos en color azul correspondientes a los transformadores presentes en
el circuito. Estos elementos permiten la reducción de la tensión de media a baja, lo que habilita la
alimentación a los clientes comerciales e industriales de la zona.
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Figura 3.4: Localización de reconectadores para protección y maniobra de la red.
Fuente: Elaboración propia por medio de QGIS.

En la Figura 3.4 se observa la ubicación de los reconectadores, representados con puntos amarillos.
Estos dispositivos cumplen un papel fundamental en la protección y maniobra de la red, ya que permiten
aislar fallas y mejorar la con�abilidad del suministro.
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Figura 3.5: Postes y montajes en el sistema de distribución.
Fuente: Elaboración propia por medio de QGIS.

La Figura 3.5 presenta los postes de la red de distribución; los puntos verdes simples corresponden
a postes sin equipo, mientras que aquellos con contorno señalan la existencia de montajes en los que se
instalan componentes adicionales, como transformadores o protecciones.
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Figura 3.6: Representación espacial de la red secundaria en baja tensión (BT).
Fuente: Elaboración propia por medio de QGIS.

En la Figura 3.6 se aprecia la red secundaria en baja tensión (BT), representada por la línea azul
punteada. Esta red conecta los transformadores con los medidores de los clientes, lo que asegura la entrega
�nal de energía en niveles de tensión adecuados para su consumo. Es importante acotar que, al ser un
circuito industrial, parte del secundario es solo para alimentar las luminarias del circuito. Actualmente,
existen tres cargas conectadas a un tramo secundario.
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Figura 3.7: Representación espacial de la red primaria en media tensión (MT).
Fuente: Elaboración propia por medio de QGIS.

Finalmente, la Figura 3.7 muestra la red primaria en media tensión (MT), representada por la línea
roja, esta constituye el esqueleto principal del circuito TECNO PARK, encargado de transportar la energía
desde la subestación de origen hasta los transformadores de distribución.

3.2.3. Capas GIS y campos requeridos

En la Tabla 3.2 se resumen los nombres de capa esperados y los campos mínimos para la exportación
a CYME, así como notas especí�cas de uso en este trabajo.
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Tabla 3.2: Capas y campos clave para el modelado del circuito TECNO PARK.

Capa GIS Shape�le espera-
do(.shp)

Campos mínimos (ejemplos) Uso

Postes ST_POINT_POSTE ID_POSTE, X, Y Nodo
Sección MT trifásica ST_LINE_TRIFASICO ID_POSTE, POST_ANT_P, FA-

SE, TENSION, CALIBRE
Línea

Sección MT monofási-
ca

ST_LINE_MONOFASICO Idem MT (mono) Línea

Sección MT bifásica ST_LINE_BIFASICO Idem MT (bi) Línea
Secundario (BT) ST_LINE_SECUNDARIO ID_POSTE, POST_ANT_S, FA-

SE, CALIBRE
Línea

Transformadores ST_POINT_TRANSFOR ID_POSTE, FASE_T1; op-
cionales: ACCESOR_T#,
PARTIC_T#, CONX_T#,
ID_TRANSF#, CAP_T#,
VOLT_PR_T#, VOLT_SE_T#

nodo

Montajes (B8/B9) ST_POINT_MONTAJE ID_POSTE, MONT_S1 Apertura
BT

Medidores (13) ST_POINT_MEDIDOR ABONADO, MEDIDOR, X, Y,
T1..T4, ID_POSTE, CONSUMO

Cargas

Observaciones y convenciones.

Topología BT con aperturas: Si un poste presenta MONT_S1 con B8/B9 y múltiples secciones
asociadas, se divide el nodo en k nodos BT (BT_node_1..k) para representar la apertura en estado
abierto.

IDs y sanitización: Se estandarizan IDs removiendo espacios y caracteres especiales; las secciones
siguen el patrón TRI_, BI_, MONO_, BT_ concatenando FromNodeID, ToNodeID y (cuando
aplica) el CALIBRE.

Tensión nominal: MT trifásica a 34;5 kV; monofásica a 19;92 kV. En BT se toma la segunda cifra
del par (p. ej., 480 V ) 0;48 kV).

Catálogo de conductores: el campo CALIBRE alimenta LineCableID. Se asume concordancia
con la librería de conductores en CYME (propiedad de JASEC); en tramos sin calibre veri�cado la
imputación se realiza a mano antes de la exportación �nal.

3.2.4. Variables técnicas

Líneas: longitudes (en metros, tras reproyección), fase, CALIBRE y TENSION (MT), tipo aé-
reo/subterráneo si aplica.

Transformadores: S kVA , tensiones MT/BT, conexión (Y/4), %Z y X/R cuando estén disponibles
en expedientes/catálogos; bancos o unidades individuales.

Cargas (13 medidores): tipología (comercial,industrial), tensión de acometida, fase, consumo
mensual (kWh) y reglas de conversión a P [kW].

Protecciones: reconectadores y fusibles/seccionadores; estado operativo (abierto/cerrado) en el
caso base cuando se disponga de inventario con�able.
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3.2.5. Procesamiento inicial (GIS � Python � CYME)

El �ujo de trabajo aplicado fue:

1. Depuración en QGIS: validación espacial de postes, secciones, transformadores y medidores;
revisión de duplicados de geometría o atributos; correcciones puntuales de coordenadas.

2. Transformación de coordenadas: de EPSG:4326 a EPSG:5367 para operar en metros y evitar
sesgos en longitudes.

3. Normalización de atributos: veri�cación de campos mínimos por capa; estandarización de nom-
bres y tipos; sanitización de IDs para compatibilidad con CYME.

4. Topología y aperturas: conteo de conexiones por poste; materialización de aperturas B8/B9 en
BT mediante nodos BT_{node}_i (modelo base abierto).

5. Formateo CYME (MT/BT): generación de [NODE], [SECTION], [OVERHEAD LINE UNBA-
LANCED SETTING] con [LineCableID]; [TRANSFORMER] (cuando hay datos) y [SUBSTATION].
La impedancia de fuente en cabecera se dejará parametrizada en la etapa de validación (Cap. 3.4)
con datos de cortocircuito.

6. Cargas: a partir del consumo mensual por medidor se de�ne P [kW] = CONSUMO=400h. La
conexión por fase se asigna según la fase del ramal de acometida.

3.2.6. Producto esperado

Base técnica depurada y reproducible: shape�les validados junto a los archivos de intercambio
CYME (Red_CYME_Basica.txt y Cargas_Cyme_Basico.txt) con el circuito TECNO PARK en
estado base.

Incidencias y criterios de exclusión.

Durante la depuración se identi�caron duplicados de líneas y nodos, inconsistencias de montaje, va-
lores faltantes de CALIBRE y errores de coordenadas. Se excluyeron o corrigieron tramos con atributos
irrecuperables, y se dejó documentado el ajuste manual de conductores/protecciones donde no existía
trazabilidad. Las aperturas BT (B8/B9) se consolidaron en el caso base como abiertas.

3.3. Construcción del modelo en CYME

Esta sección describe el proceso de importación y armado del circuito TECNO PARK en CYME a
partir de los archivos de intercambio generados por el script en Python. El �ujo es: (i) carga de archivos
(.txt) a la base de datos de CYME, (ii) construcción automática de la topología (nodos, secciones, trans-
formadores y cargas) y (iii) ajustes manuales de bibliotecas y bancos de transformadores. Finalmente se
señalan las limitaciones relacionadas con protecciones.

3.3.1. Archivos de intercambio e importación

El preprocesamiento (Sección 3.2) produce dos archivos .txt en formato CYME que se cargan a la base
de datos del proyecto:
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Red_CYME_Basica.txt: contiene NODE, SECTION, OVERHEAD LINE UNBALANCED SET-
TING, SUBSTATION y, cuando aplica, TRANSFORMER.

Cargas_Cyme_Basico.txt: contiene CUSTOMER CLASS y CUSTOMER LOADS.

Tabla 3.3: Mapeo de bloques de los (.txt) a tablas/entidades de CYME.

Bloque en .txt Entidad en CYME
[NODE] Nodos (ID, coordenadas, nivel de tensión, tipo)
[SECTION] Secciones (From/To, fase, longitud, tipo de instalación)
[OVERHEAD LINE
UNBALANCED SETTING]

Parámetros de línea aérea desbalanceada / conductor asignado

[TRANSFORMER] Transformadores (S_kVA, tensiones, conexión, impedancias)
[SUBSTATION] Nodo cabecera / fuente
[CUSTOMER CLASS] Clases de carga (PF y opciones por categoría)
[CUSTOMER LOADS] Cargas por nodo/fase (P, Q o PF, tensión de servicio)

En CYME, la carga de datos se realiza mediante el import wizard (menú de Base de Datos), selec-
cionando el archivo (.txt) correspondiente. Si la depuración previa fue correcta, el proceso concluye sin
errores y el circuito queda disponible para visualización y análisis.

3.3.2. Construcción automática del circuito

Una vez completada la importación de los archivos de intercambio, CYME procesa los bloques de
datos y los incorpora a su base de datos interna. El asistente de importación realiza una lectura secuencial
de los encabezados (NODE, SECTION, TRANSFORMER, CUSTOMER CLASS, CUSTOMER LOADS,
entre otros) y veri�ca la consistencia mínima de identi�cadores, referencias cruzadas y tipos de objeto. Si
no se detectan con�ictos de formato (campos faltantes, IDs repetidos, unidades incompatibles), el modelo
queda disponible para su despliegue en el entorno grá�co y para su uso inmediato en análisis eléctricos.

1. Creación de la topología (nodos y secciones): CYME materializa la red con base en los bloques
[NODE] y [SECTION]. Para cada nodo se registran su ID, nivel de tensión y coordenadas planas, lo
que permite posicionarlo en el espacio del diagrama uni�lar y conservar la referencia geográ�ca de
origen. A partir de [SECTION], el software construye las conexiones entre nodos (FromNodeID !
ToNodeID) con su fase declarada (mono/bi/tri), longitud y un tipo de instalación asociado (aérea
desbalanceada o cable, que luego se a�na en biblioteca).
Un aspecto importante en TECNO PARK es el tratamiento de las aperturas BT (B8/B9). Estas se
modelaron en el preprocesamiento como nodos BT separados (p. ej., BT_Pxxxx_1, BT_Pxxxx_2),
de manera que el importador de CYME respeta la discontinuidad topológica sin requerir banderas
adicionales de estado. El resultado es una red base en la que los tramos aguas abajo de una apertura
permanecen eléctricamente seccionados, facilitando la posterior veri�cación visual de continuidad y
la preparación de escenarios de operación.

2. Ubicación de transformadores: Los transformadores se incorporan a partir de [TRANSFOR-
MER] y se instancian en el poste o nodo correspondiente. Para cada unidad se registra la potencia
nominal, las tensiones de lado primario/secundario y la conexión (Y/(4)). En esta fase CYME sitúa
físicamente los equipos y los integra a la red; en caso de transformadores especiales (por ejemplo,
34,5 kV/480 V directos) la conexión y niveles se heredan del archivo de intercambio y quedan listos
para su ajuste �no. La consolidación en bancos (suma de capacidades, conexión común, impedancias
de grupo) se realiza en el siguiente paso de con�guración, ya dentro del entorno grá�co, a partir de
las unidades colocalizadas en un mismo nodo.
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3. Asignación de cargas (13 medidores): Las cargas de cliente se incorporan mediante [CUSTO-
MER CLASS] y [CUSTOMER LOADS]. El primer bloque de�ne los atributos globales por clase
(p. ej., factor de potencia base), mientras que el segundo establece la asociación nodo/fase y la mag-
nitud eléctrica de cada medidor (potencia activa y reactiva, o potencia y PF). En TECNO PARK,
los 13 medidores quedan enlazados a sus nodos de acometida y a la fase correspondiente según la
topología del secundario. Cuando las cargas son trifásicas, se registran equilibradas por defecto salvo
que exista evidencia de desbalance; en cargas monofásicas, la fase se hereda de la acometida. Tras
esta etapa, el circuito ya es resoluble en �ujos de potencia y apto para veri�caciones iniciales.

Como paso posterior a la construcción automática, se realiza una inspección breve: (i) se revisa la
asignación de tipos de línea para que cada sección MT/BT apunte al conductor/cable correcto de la
biblioteca (línea aérea desbalanceada o cable subterráneo, según corresponda); (ii) se agrupan y ajustan
bancos de transformadores, uni�cando conexiones y capacidades e introduciendo, cuando se dispone,
impedancias %Z y relaciones X/R de catálogo; y (iii) se documentan las limitaciones de protecciones,
dado que el inventario GIS aún no re�eja de manera con�able fusibles y seccionadores a lo largo del
alimentador. Con estas acciones, el modelo queda consistente para las tareas de validación del Cap. 3.4 y
para la preparación de escenarios de análisis en el capítulo siguiente.

Figura 3.8: Detalle del diagrama uni�lar del circuito TECNO PARK en la plataforma CYME.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

En la Figura 3.8 se presenta el diagrama uni�lar del circuito TECNO PARK en el software CYME;
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en él se aprecian las conexiones principales del sistema de distribución, incluyendo los transformadores de
distribución, las cargas asociadas y los ramales derivados que se alimentan a partir de la red primaria. Este
esquema permite visualizar de manera clara la relación jerárquica entre la barra principal, los ramales de
media tensión y los elementos de transformación hacia baja tensión.

3.3.3. Con�guración de bibliotecas y tipos de línea

En esta etapa se veri�can y ajustan los tipos de línea y conductores:

Línea aérea desbalanceada: se revisa que cada sección MT/BT tenga asignado el conductor
correcto desde la librería corporativa (campo LineCableID proveniente de CALIBRE).

Cable subterráneo (si aplica): los tramos Underground Cable (UG) se reasignan a la familia de
conductores correspondiente.

Parámetros eléctricos: se corroboran resistencias, reactancias y capacitancias de los modelos de
línea contra el catálogo institucional.

3.3.4. Armado y ajuste de bancos de transformadores

CYME permite representar bancos de transformadores a partir de unidades individuales. En TECNO
PARK:

Se agrupan en banco las unidades que compartan PosteID (nodo) y tensión de servicio, de�niendo
la conexión (Y/ delta ) y la capacidad total (kVA).

Se ajustan manualmente las impedancias de los equipos %Z y relación X/R cuando la información
proviene de catálogo o expediente, tambien se ajusta de forma manual si la información proporcio-
nada por el GIS viene incompleta.

Si existen transformadores especiales que no son propiedad de JASEC (p. ej., 34.5 kV/480 V), se
parametrizan explícitamente sus devanados y tipo de conexión.

3.3.5. Limitación por protecciones

Un aspecto crítico es la falta del inventario de protecciones en GIS o bien la información incompleta.
Aunque se importan reconectadores cuando están disponibles, no existe aún un mapeo �able y exhaustivo
de fusibles, cuchillas y seccionadores. Por ello:

La coordinación de protecciones no se aborda en esta fase; queda sujeta a levantamiento en campo
y/o actualización del GIS.

Para los estudios del Capítulo 3.4, el modelo base no incluye curvas ni estados de�nitivos de pro-
tección, salvo donde haya evidencia técnica su�ciente.

3.3.6. Veri�caciones posteriores a la importación

Antes de declarar el modelo listo para simulación, se realizan las siguientes comprobaciones:

1. Conectividad de red: ausencia de islas no deseadas y secciones huérfanas.
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2. Continuidad MT/BT y aperturas: revisión visual de derivaciones y con�rmación de aperturas
B8/B9 según el caso base.

3. Biblioteca de conductores: muestreo de tramos para comprobar que el calibre asignado corres-
ponde con el catálogo (MT/BT).

4. Transformadores: ubicación, potencia nominal, conexión y ajuste de impedancias.

5. Cargas: consistencia de tensión de acometida, tipo de conexión y magnitudes P/Q o PF para los
13 medidores.

3.3.7. Representación digital

Como resultado de la importación de los archivos Red_Cyme_Basica.txt y Cargas_Cyme_Basico.txt,
CYME ensambla automáticamente los archivos en una base de datos del circuito TECNO PARK y des-
pliega un uni�lar completamente navegable: se crean los nodos y secciones conforme a los identi�cadores
del preprocesamiento, se ubican los transformadores en sus postes (nodos) (incluyendo los especiales de
34,5 kV/480 V cuando aplican) y se asignan las cargas correspondientes a los 13 medidores. La topología
conserva las aperturas (B8/B9) materializadas en la etapa GIS�Python, de manera que los tramos aguas
abajo permanecen eléctricamente seccionados en el estado base. Para facilitar la lectura técnica en la �-
gura 3.9, el esquema utiliza una convención cromática consistente: el primario trifásico se muestra en azul
(tramos principales y derivaciones en MT) y baja tensión (BT) se representa en anaranjado (secciones de
distribución), manteniendo el rotulado de [NodeID/SectionID] y el calibre asignado desde la biblioteca
de conductores. Con esta con�guración, y considerando la fecha de corte 19 de agosto de 2025, el modelo
queda listo para la ejecución de �ujos de potencia, la validación de per�les de tensión y la preparación de
escenarios de operación del capítulo siguiente.

Figura 3.9: Circuito TECNO PARK modelado en CYME tras la carga de bases de datos (.txt).
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.
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3.4. Validación del modelo

La validación del modelo TECNO PARK en CYME persigue dos objetivos: (i) comprobar la consis-
tencia eléctrica (convergencia y parámetros dentro de rangos aceptables) y (ii) corroborar la �delidad
operacional mediante la comparación de resultados simulados frente a datos reales (per�les de tensión,
potencias/demandas). El proceso se apoya en estudios de �ujo de carga (Load Flow) y en una etapa
iterativa de corrección hasta eliminar anomalías.

3.4.1. Criterios y métricas de aceptación

Tensión en barras de BT: dentro del rango de calidad de servicio adoptado (guía: V 2 [0;95; 1;05] pu
en estado normal).

Tensión en MT: coherente con el per�l de la cabecera y regulaciones de campo; sin caídas excesivas
a lo largo del alimentador.

Carga térmica de líneas/transformadores: carga [ %] � 100 % para operación continua; en caso
de ratings de emergencia, documentar condición y duración.

Pérdidas técnicas: orden de magnitud coherente con el tipo de red (comparación interna antes y
después de correcciones).

3.4.2. Metodología de validación mediante �ujo de carga

Se ejecuta el estudio de Load Flow en CYME con el caso base, librerías de línea asignadas y bancos
de transformadores con�gurados). El procedimiento es:

1. Con�guración del estudio: selección del método de solución, tolerancias, potencia en cabecera,
se debe de tener la opción de transposición de linea sin marcar.

2. Ejecución del �ujo de carga: veri�cación de convergencia sin mensajes críticos, se veri�can que
los ramales no se vean afectados por alguna falla dada por sobre cargas o desbalance de tensiones
superior al límite permitido.

3. Revisión de reportes: tensiones por barra, �ujo y pérdidas por sección; por niveles de carga de
transformadores y líneas; y listas de elementos fuera de rango.
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Figura 3.10: Interfaz de con�guración del estudio de �ujo de carga en CYME.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.
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Figura 3.11: Interfaz de reportes a obtener con el �ujo de carga en CYME.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

3.4.3. Detección de anomalías y acciones correctivas

Durante la revisión de reportes de CYME, se buscan y corrigen las siguientes situaciones:

Caídas/anomalías de tensión: barras fuera de (0;95; 1;05) pu en BT o desvíos no razonables
en MT. Acciones: ajuste de taps en transformadores, revisión de conexiones y, de ser necesario,
recon�guración operativa de acuerdo a los elementos instalados en el circuito.
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Sobrecarga de líneas o transformadores: elementos por encima del 100 % de su rating continuo.
Acciones: reasignación de limitadores de carga, refuerzo de conductor (si aplica), ajuste de bancos
de transformadores o redistribución de cargas (si aplica).

Parámetros incoherentes: librería de conductor no coincidente con el tramo, impedancias de
transformadores incompletas, o tensiones de servicio mal asignadas. Acciones: corrección de catálogo,
actualización de impedancias %Z/XR, recti�cación de tensiones y fases.

Topología inconsistente: nodos faltantes, secciones huérfanas, direcciones From/To invertidas, o
aperturas (B8/B9) no materializadas. Acciones: corrección topológica y veri�cación del estado base.

Ajustes típicos en TECNO PARK.

Transformadores: ajuste de posición de tap para mitigar caídas de tensión en derivaciones BT;
consolidación de bancos (kVA totales, conexión común) y actualización de %Z/XR cuando se dispone
de catálogo.

Limitadores y recon�guración: aplicación de medidores de carga y, si procede, modi�cación de
derivaciones o estado de aperturas (B8/B9) para mejorar per�les y aliviar sobrecargas.

3.4.4. Ciclo de depuración e iteración

La validación del modelo es un proceso iterativo en el que, tras cada conjunto de ajustes, se repite el
estudio de �ujo de carga hasta lograr un comportamiento eléctrico consistente con la realidad operativa
y con los criterios normativos. El ciclo aplicado en este trabajo se resume de la siguiente manera:

1. Ejecutar el estudio de Load Flow con el caso actualizado y con�rmar la convergencia del método
numérico sin advertencias críticas.

2. Revisar los per�les de tensión en barras de MT y BT, veri�cando que se mantengan dentro del rango
permitido (0;95�1;05 pu) y que no existan caídas abruptas a lo largo del alimentador.

3. Analizar la cargabilidad de líneas y transformadores, para así asegurar que no superen el 100 % de
su capacidad nominal en estado base; en caso de sobrecargas, proponer medidas correctivas.

4. Evaluar las pérdidas técnicas y comparar su magnitud con valores esperados para redes de caracte-
rísticas similares, identi�cando posibles anomalías en el modelado.

5. Inspeccionar la consistencia topológica al veri�car que no existan nodos huérfanos y secciones sin co-
nexión o aperturas (B8/B9) mal representadas, con el �n de evitar anillos en la red y transformadores
conectados en paralelo.

6. Implementar las acciones correctivas necesarias (ajuste de taps de transformadores, actualización de
parámetros eléctricos, revisión de calibres de conductor o recon�guración operativa) y documentar-
las.

Este ciclo se repite hasta alcanzar un modelo libre de anomalías signi�cativas, capaz de reproducir con
�delidad las condiciones de operación del circuito en escenarios normales y de contingencia. El enfoque
asegura que la representación digital del TECNO PARK no solo sea resoluble en Load Flow, sino también
con�able como base para los análisis de integración de generación distribuida en capítulos posteriores.
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3.5. Resultados del modelado

El modelo digital del circuito TECNO PARK se modeló exitosamente en el software CYME, inte-
grando la información proveniente del GIS institucional, expedientes técnicos y catálogos de equipos. La
representación obtenida permite visualizar de manera uni�cada la topología de la red en media y baja
tensión, incluyendo transformadores y las trece cargas de clientes registrados.

A nivel general, el modelo cumple con los criterios de consistencia topológica y eléctrica establecidos
en la metodología (Sección 3.2), así entonces, queda listo para su validación mediante estudios de �ujo de
carga y posterior análisis de escenarios de generación distribuida.

3.5.1. Parámetros eléctricos consolidados

En la Tabla 3.4 se resumen las magnitudes principales del circuito modelado:

Tabla 3.4: Parámetros eléctricos principales del circuito TECNO PARK modelado en CYME.

Parámetro Valor
Barras 1
Interconexiones 1
Nodos 219
Nodos de fuente 1
Tramos de red 219
Longitud total de red (MT+BT) 8,788.7 m
Cables registrados 51
Líneas aéreas desbalanceadas 166
Interruptores seccionadores 2
Transformadores (dos devanados) 13
Transformadores por fase 2
Fuente 1
Cargas concentradas (medidores) 13

Los valores presentados se corresponden con la base de datos CYME del circuito en estudio y re�ejan
el estado operativo del circuito en el momento del modelado. Estos indicadores constituyen la referencia
inicial para la validación del modelo (Cap. 3.4) y para el análisis de escenarios de penetración de generación
distribuida en el Capítulo 4.
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Figura 3.12: Vista general del circuito TECNO PARK modelado en CYME y depurado..
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

3.6. Análisis general del modelo digital del circuito

El proceso de modelado del circuito TECNO PARK permitió consolidar una representación digital
detallada y coherente con la realidad operativa. Entre las principales fortalezas del modelo se destacan:
(i) el nivel de detalle alcanzado, que incorpora no solo la topología de media y baja tensión, sino también
transformadores y cargas individuales; (ii) la digitalización y estandarización de los datos, que facilita la
trazabilidad desde el GIS hasta el entorno de simulación; y (iii) la escalabilidad de la metodología, que
puede aplicarse de manera reproducible en otros circuitos de la red de JASEC, reduciendo tiempos y
mejorando la con�abilidad del proceso.

3.6.1. Incidencias en la información GIS y medidas correctivas

Durante el proceso de modelado se identi�caron diversas limitaciones asociadas a la información pro-
veniente del Departamento GIS de JASEC. Entre los principales problemas detectados se encuentran:

Levantamientos incompletos o inconsistentes, lo que generaba nodos y secciones duplicados,
ausentes o mal conectados.

Con�guraciones de atributos sin estandarización, con diferencias en nombres de campos,
formatos y valores que di�cultaban la integración al modelo.

Tiempos de respuesta prolongados, debido a que muchas dudas relacionadas con la red debían
veri�carse en campo de forma visual para con�rmar su validez.

Para mitigar estas incidencias se implementó un ciclo iterativo de depuración y corrección, apoyado
en el desarrollo de un código en Python que permitió:
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Incorporar advertencias automáticas frente a situaciones críticas (por ejemplo, aperturas en postes
con transformadores).

Corregir de manera inmediata los errores simples y recurrentes, para reducir la necesidad de inter-
vención manual.

Estandarizar las bases de datos y atributos, de forma que los circuitos procesados posteriormente
mantuvieran un formato uniforme y sin errores de compatibilidad.

Optimizar el proceso de intercambio de información, lo que facilita una exportación directa desde
GIS hacia CYME, lo que disminuye exponencialmente los tiempos de trabajo en el software y evita
la construcción manual del circuito.

Este esfuerzo no solo permitió obtener un modelo con�able del circuito TECNO PARK, sino que
además representó una contribución signi�cativa al Departamento GIS de JASEC, al dejar implementados
procedimientos y herramientas que mejoran la calidad de los datos, estandarizan los formatos y reducen
los tiempos de entrega de futuros proyectos.

En síntesis, las principales limitaciones del trabajo se asociaron con la calidad de los datos de entrada
y a la necesidad de realizar supuestos técnicos (por ejemplo, asignación de calibres o parámetros de
transformadores en ausencia de información completa). No obstante, las medidas correctivas adoptadas y
las herramientas desarrolladas mitigaron de forma efectiva estos problemas, dotando al proceso de mayor
robustez.

A pesar de estas limitaciones, el modelo resultante constituye una base sólida para el análisis de
operación y de escenarios de integración de generación distribuida. Así, el Capítulo 4 se apoya en este
modelo validado para evaluar per�les de tensión, �ujos de potencia y la capacidad de penetración de
recursos energéticos distribuidos en el circuito estudiado.

Tabla 3.5: Resumen de fortalezas, limitaciones y medidas correctivas en el modelado del circuito TECNO
PARK.

Fortalezas Limitaciones Medidas correctivas
Modelo digital detallado (MT
y BT, transformadores, car-
gas).

Levantamientos incompletos e in-
consistentes (nodos/secciones du-
plicados o faltantes).

Iteraciones de depuración y vali-
dación topológica en Python.

Digitalización y estandariza-
ción de datos desde GIS hasta
CYME.

Con�guración de atributos sin es-
tandarización (nombres y forma-
tos distintos).

Estandarización de atributos y es-
tructura de bases de datos.

Metodología escalable y repli-
cable en otros circuitos de JA-
SEC.

Falta de inventario completo de
protecciones (fusibles, seccionado-
res).

Inclusión de advertencias automá-
ticas y revisión manual de casos
críticos.

Optimización de tiempos de
trabajo en CYME (automati-
zación).

Necesidad de veri�caciones en
campo ante dudas sobre la red.

Automatización de correcciones
simples y reducción de dependen-
cias manuales.
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Capítulo 4

Análisis de escenarios operativos en con-
diciones normales y de contingencia

4.1. Introducción

En cumplimiento del Objetivo Especí�co 2 del presente trabajo, se realizó el análisis de un circuito
representativo de la red de distribución de JASEC bajo condiciones normales y de contingencia, y así
evaluar los per�les de tensión y los �ujos de potencia conforme a los criterios de calidad del servicio eléctrico
establecidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) mediante la normativa AR-
NT-POASEN.

El estudio se llevó a cabo en el software CYME 9.5, considerando la operación del circuito en tres
escenarios principales:

1. Condición normal de operación sin generación distribuida.

2. Condición contingente con integración de una planta fotovoltaica.

3. Escenarios de aumento progresivo de carga (105 % a 130 %) con la planta activa.

El propósito de este análisis complementario es evaluar, de forma exploratoria, el comportamiento eléc-
trico del circuito ante la hipotética incorporación de una planta fotovoltaica de gran capacidad conectada
en media tensión. El estudio busca identi�car los posibles efectos de una instalación de este tipo sobre el
per�l de tensión, las pérdidas técnicas y la cargabilidad de los equipos del circuito, sin que los resultados
tengan una relación directa con los análisis de integración y capacidad de penetración desarrollados en el
Capítulo 5. De esta forma, se amplía la comprensión del desempeño del sistema bajo condiciones contin-
gentes, aportando información útil para estudios futuros de conexión de generación distribuida en la red
de JASEC.

4.2. Con�guración del estudio

4.2.1. Datos generales del circuito

El circuito analizado corresponde a la red de media tensión de 34.5 kV del área de cobertura de
JASEC. El modelo incluye los elementos característicos del sistema de distribución: alimentador principal,
derivaciones trifásicas y monofásicas, transformadores de distribución, y cargas conectadas en baja tensión.
El �ujo de potencia se resolvió mediante el método desbalanceado trifásico, considerando la impedancia
real de conductores y transformadores.

4.2.2. Punto de conexión de la planta fotovoltaica

La planta fotovoltaica se conectó en un nodo intermedio de un ramal de la red, alejado de la subestación
que alimenta el circuito, representando un punto de conexión de un parque solar industrial. La Figura 4.1
muestra la ubicación eléctrica y geográ�ca del generador dentro del circuito modelado; en esta se observa
una �echa de color rojo que indica el punto donde se fue colocado el sistema de GD.
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Figura 4.1: Ubicación del generador fotovoltaico en el circuito modelado.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

4.2.3. Modelado del generador de acoplamiento electrónico

La generación fotovoltaica se modeló en CYME como un generador de acoplamiento electrónico (Elec-
tronically Coupled Generator, ECG), el cual reproduce el comportamiento de un parque solar conectado
mediante inversores. El modelo se con�guró con una capacidad instalada de 5 MVA y una potencia activa
efectiva de 2.5 MW, simulando una condición de irradiancia intermedia.

Los parámetros eléctricos y de control de�nidos fueron los siguientes:

Potencia nominal del generador: 5.0 MVA (capacidad instalada).

Potencia activa generada en el escenario: 2.5 MW.

Tensión nominal: 34.5 kW.

Control de potencia reactiva: Volt�VAR (modo VV11, Watts precedence over Vars).

Curva Q(V ): respuesta reactiva máxima de �100 % de la potencia nominal, con zona muerta entre
0.98�1.02 p.u. y rampas lineales en los intervalos 0.90�0.98 p.u. y 1.02�1.10 p.u.

Contribución a falla: 120 % (valor típico para inversores fotovoltaicos).

Este modelo permite simular el intercambio controlado de potencia activa y reactiva característico de
un inversor solar, sin acoplamiento mecánico, re�ejando el comportamiento dinámico de un sistema de
generación distribuida moderno.

Ahora bien, la Figura 4.2 muestra la con�guración del generador en CYME, mientras que la Figura 4.3
presenta la curva Volt�VAR utilizada para el control de tensión.
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Figura 4.2: Con�guración del generador de acoplamiento electrónico en CYME.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

Figura 4.3: Curva Volt�VAR (VV11) implementada para el control del inversor fotovoltaico.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

La curva de control Q(V ) utilizada (Fig. 4.3) presenta una respuesta proporcional con límites de
�100 % de potencia reactiva, alcanzando compensación total por debajo de 0.95 p.u. y por encima de
1.05 p.u. Entre 0.98 y 1.02 p.u. se de�ne una zona muerta donde el inversor no intercambia potencia
reactiva, evitando oscilaciones innecesarias en el punto de conexión.
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4.2.4. Con�guración del �ujo de carga

El �ujo de carga se simuló en modo desbalanceado, además se activó la compensación de potencia
reactiva y se bloqueó el control de taps de transformadores y reguladores. Se utilizó el módulo Load
Flow � Unbalanced con el método iterativo de caída de tensión � desequilibrada; la Figura 4.4 muestra la
con�guración del estudio en CYME.

Figura 4.4: Con�guración del �ujo de carga en CYME.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.
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Los escenarios de análisis fueron:

Caso base (S=100 %, sin GD): circuito en operación normal.

Caso con GD (S=100 %): planta FV generando 2.5 MW.

Escenarios de carga (S=105�130 %): incremento progresivo de la demanda con la planta activa.

4.3. Resultados y análisis

4.3.1. Flujo de potencia y comportamiento del generador

La Figura 4.5 muestra el resultado del �ujo de carga con la planta activa, donde se aprecia el intercam-
bio bidireccional de potencia. El generador entrega 2.5 MW de potencia activa a la red y absorbe potencia
reactiva conforme a su curva Volt�VAR, lo que contribuye a mantener los per�les de tensión dentro de
los límites de 0.95�1.05 p.u.

Figura 4.5: Flujo de potencia en el circuito con la planta FV de 2.5 MW conectada.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.
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Figura 4.6: Consumo de potencia reactiva y entrega de potencia activa del generador de acoplamiento
electrónico.

Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

4.3.2. Caso base (S=100 %)

Tabla 4.1: Comparación del caso base (S=100 %) sin y con generación distribuida.

Condición V min [p.u.] V max [p.u.] Pérdidas [kW] Violaciones >100 %

Sin GD (OFF) 0.990 1.030 26.592 0 0
Con GD (ON) 0.989 1.030 28.497 0 0

Los resultados muestran que la incorporación de la planta fotovoltaica no altera signi�cativamente el
per�l de tensión. Los valores de Vmin y Vmax permanecen dentro de los límites normativos, sin violaciones
de tensión. Sin embargo, las pérdidas técnicas totales aumentan un 7 % al conectar la GD, debido a que
la generación de 2.5 MW excede la carga local ( 1.5 MW), provocando �ujo de potencia inverso hacia la
subestación.

53



4.3.3. Escenarios de carga con GD activa

Tabla 4.2: Resultados del �ujo de carga con GD (2.5 MW) y escalamiento global de carga.

Escenario V min [p.u.] V max [p.u.] Pérdidas [kW]

S=100 % 0.989 1.030 28.497
S=105 % 0.987 1.030 29.581
S=110 % 0.985 1.030 30.728
S=115 % 0.983 1.030 31.940
S=120 % 0.981 1.030 33.215
S=125 % 0.978 1.030 34.555
S=130 % 0.976 1.030 35.960

Las Figuras 4.7 y 4.8 muestran la evolución de las principales variables.

Figura 4.7: Tensión mínima del circuito según el factor de carga.
Fuente: Elaboración propia por medio de Excel.
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Figura 4.8: Pérdidas técnicas totales en función del factor de carga.
Fuente: Elaboración propia por medio de Excel.

El control Volt�VAR mantiene V max constante en 1.03 p.u. y evita sobretensiones; mientras que Vmin

disminuye gradualmente con el incremento de carga, sin violar los límites normativos. Las pérdidas au-
mentan proporcionalmente con la demanda, y se detecta la primera sobrecarga térmica a partir del 105 %
de carga global. No obstante, esta condición de sobrecarga no afecta el análisis principal realizado con la
planta fotovoltaica, ya que el incremento de carga se aplicó sobre el modelo base sin modi�car la sección
de los conductores, los cuales fueron dimensionados para la potencia del caso original. En consecuencia, las
sobrecargas observadas representan una respuesta esperada del sistema ante una demanda superior a su
diseño inicial, y se consideran únicamente como un indicador de la capacidad térmica límite del circuito,
sin in�uir en la evaluación de desempeño de la generación distribuida.

4.3.4. Efecto de la ubicación del generador sobre las pérdidas

El comportamiento de las pérdidas depende directamente de la ubicación del generador y de la relación
entre su potencia y la demanda local. Al estar el generador de 2.5 MW en una zona lejana de la subestación,
se producen �ujos de potencia inversos en los tramos principales, lo cual incrementa las pérdidas totales
por efecto Joule (I2R). Al reubicar el generador más próximo a la cabecera, el recorrido de esos �ujos
se acorta y las pérdidas disminuyen ligeramente (2�3 %), lo que mantiene el resto de las condiciones del
circuito sin cambios.

Para comprobar este efecto, se compararon las pérdidas técnicas totales obtenidas en ambos escenarios
de ubicación, manteniendo igual la potencia generada y la demanda global. Los resultados se presentan
en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3: Comparación de pérdidas según la ubicación del generador fotovoltaico.

Escenario de ubicación Pérdidas [kW] Variación relativa [ %]

Generador alejado de la subestación 28.50 �
Generador cercano a la subestación 27.70 �2.8
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Como se observa, la reubicación del generador reduce las pérdidas en aproximadamente 2.8 %, con�r-
mando que la longitud eléctrica entre el punto de conexión y la cabecera del alimentador tiene un efecto
directo sobre la e�ciencia energética del sistema.

4.4. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos permiten con�rmar que el circuito opera de manera estable en todos los
escenarios analizados. La incorporación del generador de acoplamiento electrónico, que simula un parque
solar de 2.5 MW, demuestra que es posible integrar generación fotovoltaica en la red sin comprometer la
calidad del servicio eléctrico. Los valores de tensión mínima y máxima permanecieron dentro del rango
establecido por la normativa AR-NT-POASEN (0.95�1.05 p.u.), mientras que el control Volt�VAR (VV11)
mantuvo la regulación de tensión efectiva en los nodos más próximos al punto de conexión, evitando
sobretensiones y favoreciendo la estabilidad del sistema.

Del mismo modo, el análisis del �ujo de potencia evidenció que las pérdidas técnicas presentan un
incremento leve en la con�guración original debido al �ujo de potencia inverso hacia la subestación, fenó-
meno característico cuando la planta se ubica en zonas alejadas del alimentador. Al reubicar el generador
más próximo a la cabecera, dichas pérdidas disminuyen, lo que con�rma la in�uencia directa de la ubi-
cación del punto de conexión sobre la e�ciencia energética del circuito. Asimismo, se determinó que el
límite operativo del sistema está de�nido por la capacidad térmica de los conductores, manifestándose las
primeras sobrecargas a partir del 105 % de carga global, sin que el per�l de tensión llegue a ser restrictivo.

Este tipo de comprobaciones mediante simulación es de gran valor técnico, ya que permiten identi�car
comportamientos reales del sistema sin necesidad de intervenir físicamente la red. A través de estudios
como este se pueden prever condiciones que, de trasladarse directamente a la infraestructura eléctrica
sin un análisis previo, podrían generar ine�ciencias, pérdidas excesivas o incluso riesgos de operación.
Las simulaciones con base técnica sólida brindan una visión preventiva que valida el impacto de futuras
incorporaciones de generación distribuida y contribuyen a la toma de decisiones informadas en el diseño
y plani�cación de la red.

En síntesis, la planta fotovoltaica de 2.5 MW mantiene la estabilidad de tensión del circuito, demuestra
el correcto funcionamiento del control Volt�VAR y evidencia la importancia de la ubicación del punto de
conexión para optimizar pérdidas. El estudio cumple con el Objetivo Especí�co 2 del trabajo, al analizar
el circuito bajo condiciones normales y contingentes, generando escenarios comparativos que con�rman la
validez del modelo y fortalecen la con�anza en las simulaciones como herramienta de veri�cación técnica
antes de cualquier implementación real.
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Capítulo 5

Evaluación de la capacidad de penetra-
ción de generación distribuida

5.1. Introducción

Concluido el análisis de desempeño operativo del circuito en condiciones normales y de contingencia
(Capítulo 4), el siguiente paso consiste en evaluar su capacidad para integrar generación distribuida (GD).
Este estudio, conocido como capacidad de alojamiento o hosting capacity, representa la cantidad máxima
de generación que la red puede admitir sin comprometer la estabilidad ni los parámetros de calidad
eléctrica de�nidos por la Ley 10086.

Mientras los capítulos anteriores se centraron en la respuesta del sistema ante variaciones de carga o
fallas, el presente capítulo introduce una visión inversa del problema: analizar cómo se comporta la red
cuando la potencia �uye desde los puntos de generación hacia el sistema. El enfoque permite identi�car
los límites técnicos asociados a la incorporación de fuentes renovables distribuidas, como sistemas foto-
voltaicos, y cuanti�car su efecto sobre los per�les de tensión, las pérdidas técnicas y la utilización de
equipos.

El desarrollo se apoya en el modelo validado del circuito TECNO PARK y utiliza el módulo de
simulación de análisis de la capacidad de integración en CYME [6] para determinar, de forma iterativa,
el punto en que cada nodo o transformador alcanza un umbral operativo crítico. Posteriormente, los
resultados se consolidan mediante rutinas en Python [14], [37], [38], lo que permite la automatización del
procesamiento de resultados y la generación de mapas de capacidad.

5.1.1. Propósito técnico y alcance del estudio

Este capítulo da cumplimiento al Objetivo Especí�co 3, el propósito técnico es determinar, de forma
cuantitativa y reproducible, la capacidad máxima de generación que el circuito TECNO PARK puede
integrar sin exceder los límites operativos de�nidos por la regulación nacional y las prácticas internas de
JASEC. Para ello, el estudio se desarrolla en concordancia con el Procedimiento para la determinación
de la capacidad de penetración de DER por circuito de distribución, aprobado por la ARESEP mediante
la Resolución RE-0095-JD-2023 [8], que operacionaliza lo dispuesto en la Ley 10086 [4] y su Reglamento
MINAE 43879 [7].

El procedimiento establece las pautas para el modelado eléctrico, la ejecución de simulaciones de
capacidad de integración y la evaluación de variables críticas, tales como, tensión, cargabilidad y desbalance
trifásico, así como criterios de aceptación técnica para la incorporación de generación distribuida. En este
contexto, el análisis aplicado al circuito TECNO PARK adapta dichos lineamientos al entorno operativo
de JASEC y utiliza las herramientas CYME y Python para su implementación práctica y procesamiento
de resultados.

El estudio aborda dos niveles complementarios de análisis:

Gran escala: evaluación de la red de media tensión trifásica. Se emplea una base de potencia de
50 000 kW como referencia para determinar los porcentajes de alojamiento global.

Pequeña escala: análisis nodal por transformador de distribución, en el que la capacidad de alo-
jamiento se ajusta dinámicamente a la potencia nominal y al nivel de carga de cada equipo.
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Los resultados obtenidos permiten caracterizar el comportamiento del circuito ante distintos niveles de
generación inyectada, identi�car zonas con alta y baja capacidad de integración, y ofrecer una herramienta
técnica que apoye la plani�cación, expansión y gestión de la red eléctrica de JASEC bajo los lineamientos
de la Ley 10086 y la regulación vigente.

5.2. Diseño de escenarios de penetración

El diseño de escenarios constituye la base del análisis, ya que de�ne las condiciones bajo las cuales se
evalúan los efectos eléctricos derivados de la integración de GD. De acuerdo con el Procedimiento ARESEP
RE-0095-JD-2023, los estudios deben realizarse en dos dominios: gran escala (media tensión) y pequeña
escala (baja tensión). Cada dominio se caracteriza por su nivel de conexión, magnitud de generación y
tipo de elemento donde se realiza la inyección.

5.2.1. Escenario de gran escala

El escenario de gran escala corresponde a los puntos de conexión en la red de media tensión (MT),
usualmente asociados a proyectos industriales o plantas solares comunales. Para cada nodo trifásico de
la red se simuló un incremento progresivo de generación activa, partiendo de 0 hasta 50 000 kW, con un
paso de 1 kW y un factor de potencia �jo de 1.0. El software CYME determina automáticamente el punto
en que alguno de los criterios técnicos (tensión, cargabilidad o desbalance) excede los límites normativos,
para lo cual registra dicho valor como la potencia máxima admisible o IC_Max(kW).

5.2.2. Escenario de pequeña escala

El escenario de pequeña escala corresponde a las conexiones en baja tensión (BT), representativas
de sistemas fotovoltaicos residenciales o comerciales. En este caso, las simulaciones se aplicaron sobre
los nodos de carga monofásicos conectados al secundario de los transformadores de distribución. Para
cada transformador, la capacidad de alojamiento se calculó tomando el valor mínimo de entre las cargas
conectadas; se considera este como el punto más restrictivo para la integración de GD en el circuito.

5.2.3. Condiciones de evaluación

Ambos escenarios se desarrollaron bajo condiciones normales de operación, sin maniobras ni contin-
gencias. Se mantuvo la con�guración base del modelo digital validado, y se aplicaron per�les de carga
representativos de la demanda del circuito. Los resultados se consolidaron en hojas de cálculo (GranEsca-
la.xlsx y PequeñaEscala.xlsx), las cuales fueron procesadas mediante scripts en Python para generar las
tablas y capas geográ�cas �nales.

5.3. Con�guración de simulaciones en CYME

Las simulaciones se realizaron en el software CYME 9.5 rev 2, empleando el módulo Integration Ca-
pacity Analysis (ICA), herramienta o�cial recomendada por el fabricante para estudios de capacidad de
alojamiento (hosting capacity). Este módulo permite cuanti�car, de forma automatizada, el nivel máxi-
mo de generación distribuida que puede conectarse en cada nodo del circuito antes de que se produzca
una violación de los límites eléctricos de�nidos. Para ello, el algoritmo incrementa de manera iterativa la
potencia inyectada en los puntos de estudio, al ejecutar corridas sucesivas de �ujo de carga y veri�car en
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cada paso el cumplimiento de los criterios de tensión, cargabilidad y desbalance de tensión establecidos
por el usuario.

El proceso de simulación se estructuró en los dos escenarios principales de gran escala y pequeña escala,
de�nidos previamente en la metodología. En ambos casos, la base de datos del modelo fue la misma que la
validada en el Capítulo 3, lo cual garantiza la coherencia de parámetros eléctricos, topología y condiciones
de frontera. La con�guración del ICA se adaptó a las características de la red de JASEC, esto al utilizar
los criterios establecidos en el Procedimiento ARESEP RE-0095-JD-2023 [8] para la determinación de la
capacidad de penetración de DER.

5.3.1. Parámetros de con�guración del escenario de gran escala

En la Figura 5.1 se presentan los parámetros generales empleados para el escenario de gran escala.
Se utilizó el método iterativo de incremento de potencia, el cual consiste en aumentar progresivamente la
generación en el nodo cabecera hasta alcanzar el límite técnico del sistema. La potencia máxima analizada
fue de 50 000 kW, con una tolerancia de convergencia de 1 kW y un factor de potencia �jo de 1.0, suponiendo
inyección puramente activa. El aporte de corriente de falla se de�nió en 120 % de la corriente nominal,
siguiendo las recomendaciones del manual de aplicación del módulo ICA para representar la contribución
típica de inversores de generación fotovoltaica durante condiciones transitorias.

Adicionalmente, se con�guraron los límites operativos de acuerdo con los criterios técnicos de JASEC:

Rango de tensión permitido: 0;95 � V � 1;05 p.u.

Cargabilidad máxima de conductores y transformadores: 100 %.

Desbalance de tensión trifásico: � 3 %.

Estas condiciones garantizan que el resultado del cálculo represente el punto real de saturación técnica
de la red, es decir, el nivel de generación a partir del cual alguno de los parámetros eléctricos sale del
rango aceptable. Los datos generados por CYME se exportaron en formato (.xlsx) mediante los reportes
automáticos del módulo ICA y fueron posteriormente analizados y georreferenciados en Python para
consolidar los mapas de capacidad de alojamiento por nodo.
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Figura 5.1: Con�guración de parámetros generales del escenario de gran escala en CYME.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

En la Figura 5.2 se muestran los criterios de restricción de�nidos para el análisis. Entre ellos se inclu-
yeron las veri�caciones de tensión, cargabilidad térmica, desbalance y variación de reguladores. Asimismo,
se �jó el umbral entre media y baja tensión en 1 kV LL, al aplicar �ltros especí�cos para excluir nodos
no relevantes para el análisis.
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Figura 5.2: Con�guración de restricciones de integración en el escenario de gran escala.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

La Figura 5.3 muestra la sección de �ltros de tensión, donde se estableció una variación máxima del 3 %
y un desbalance trifásico máximo de 3 %. Estas condiciones aseguran el cumplimiento del rango normativo
de 0.95�1.05 p.u. de tensión en régimen permanente.
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Figura 5.3: Con�guración de �ltros de tensión para el escenario de gran escala.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

Finalmente, la Figura 5.4 presenta la con�guración de los reportes generados por CYME. Se incluyen
los resultados por nodo y el resumen general del análisis.

Figura 5.4: Con�guración de reportes de resultados en el módulo ICA de CYME.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

5.3.2. Parámetros de con�guración del escenario de pequeña escala

Para el escenario de pequeña escala se mantuvo la misma metodología; como tal, se adaptaron los
valores máximos de potencia a 3 000 kW y se aplicaron �ltros especí�cos para baja tensión. En la Figura 5.5
se muestran los parámetros principales de con�guración del módulo ICA para este caso.
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Figura 5.5: Con�guración de parámetros del escenario de pequeña escala en CYME.
Fuente: Elaboración propia por medio de CYME.

La Figura 5.6 presenta las restricciones de integración aplicadas, se incluye el control de tensión,
cargabilidad térmica y desbalance trifásico, junto con los límites de sobre y subtensión de�nidos entre
0.95 p.u. y 1.05 p.u.
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